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Poistoilma LITRAA SEKUNNISSA Mitattu teholla Taysiteho 1/1
Perras Kerros Huoneisto Venttiili Suunniteltu Mitattu Saadetty Paine Selitys / muu
huoneiston nro/tla | lukumaara ja lyyppi | imamaara /s | imamaara lis | asenlo +/- mm Pa |
1 Virike huone  |KS0-160 45 41 +15 41 !
kaytava KSO-100 15 13 +10 20
kaytava KSO-100 15 14 +10 22
Terv.hoit.huone [KSO-100 9 9 0 21
we KS0-100 16 16 6 135
ryhmé&huone 2 |KSO-160 30 30 +2 54 |
KS0-160 30 30 +5 41 i
KSO-160 30 30 +4 49 |
ryhmahuone 5 |KSO-160 47,5 33 +15 25
KSO-160 475 33 +15 25
pesuhuone KSO-100 16 16 -5 125
we KS0-100 16 16 4 112
we KS0O-100 16 16 6 142
ryhmahuone 7 [KSO-125 30 25 +10 34
ryhméhuone 4  |KSO-160 25 25 +8 26
KSO-160 25 25 +8 35 ‘
varasto KSO-100 7 7 -8 35 :
viherhuone KSO-160 45 39 +15 38 i
ryhméhuone 6 [KSO-160 30 30 +9 61 ;
ryhméhuone 3 [KSO-160 32,5 32 +3 56 j
KSO-160 32,5 32 +3 55
we KS0-100 16 16 < 165 |
pesuhuone KSO-100 16 16 7 169
vaatehuone KSO-100 10 14 -10 92
tystila KSO-160 30 28 +15 18 i
pyykin |pesuhuone | KSO-100 18 13 +10 20 k
we KSO-100 16 16 7 158 |
| pukuhuone KS0-100 16 el venttiilild
we KSO-100 |16 16 6 143

Tyon suorittaja

v Salo ja Heikki Grundstrém




