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5 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveysvirasto, Munk-
kiniemen palvelutalo, Professorintie 3

HEL 2017-000448 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 10.11.2016 / Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 26.5.2017

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveystoimialan kohdetta Munkkiniemen palvelutalo osoitteessa 
Professorintie 3, Helsinki. Päätös liittyy toiminnanharjoittajan laatimaan 
poistumisturvallisuusselvitykseen (10.11.2016) ja sen perusteella teh-
tyyn poistumisturvallisuuden arviointiin (31.1.2017).

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei kaikilta
osin täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Tällä perus-
teella toiminnanharjoittaja velvoitettiin laatimaan pelastuslain 20 § mu-
kainen suunnitelma poistumisturvallisuuden parantamisesta (poistumis-
turvallisuuden toteuttamissuunnitelma). Toiminnanharjoittaja on toimit-
tanut suunnitelman 26.5.2017.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan toteuttamissuunnitelmassa esite-
tyillä toimenpiteillä poistumisturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten 
mukaiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa toimenpiteet suunni-
telmassa esitetyn mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toiminnanharjoittajan laatimassa, 26.5.2017 päivätyssä suunnitelmas-
sa on todettu, että tilat suojataan automaattisella sammutuslaitteistolla. 
Sammutuslaitteiston rahoitus budjetoidaan vuodelle 2018. Lisäksi 
suunnitelmassa on esitetty poistumisturvallisuutta parantavia toiminnal-
lisia toimenpiteitä, kuten asukasmäärän pieni vähennys sekä muutok-
set asukkaiden sijoittelussa ja henkilökunnan työpisteiden sijainnissa. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan esitetyillä toimenpiteillä poistu-
misturvallisuus voidaan saattaa riittävälle tasolle. Tilojen suojaaminen 
automaattisella sammutuslaitteistolla on poistumisturvallisuuden kan-
nalta keskeinen toimenpide. 

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §
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