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15 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Oskelakoti Oy/Kalliolan kannatu-
syhdistys ry, Ormuskuja 3, 00700 Helsinki

HEL 2017-007685 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 16.6.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Kalliolan kannatusyhdistys ry:n kohdetta Os-
kelakoti Oy:tä osoitteessa Ormuskuja 3, Helsinki.

Poistumisturvallisuutta arvioitiin määräaikaisen palotarkastuksen yhtey-
dessä 27.3.2017. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteena on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja: 
- määräaikainen palotarkastus 27.3.2017
- poistumisturvallisuusselvitys 16.6.2017 

Oskelakoti Oy tarjoaa päihdehuollon kuntouttavaa asumispalvelua, 
päihteetöntä yhteisöhoitoa. Asukkaita Oskelakodissa on yhteensä 12, 
jotka ovat toiminnanharjoittajan sekä poistumisturvallisuusselvityksen 
mukaan täysin omatoimisia. Henkilökuntaa on paikalla arkisin päiväai-
kaan kaksi (2). Iltaisin ja yöaikaan sekä viikonloppuisin henkilökuntaa ei 
ole paikalla. 
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Oskelakoti sijaitsee vuonna 1986 valmistuneessa kaksikerroksisessa 
rakennuksessa. Rakennuksen palotekninen luokka on P1. Rakennuk-
sen kokonaispinta-ala noin 540 m2. Rakennus on kokonaisuudessaan 
yhtä palo-osastoa. Asuinhuoneet ovat osastoa osiin jakavia, joiden pa-
loluokka on EI 15. Asuinhuoneiden ovet ovat varustettu suljinlaitteilla. 
Molemmista kerroksista on kaksi erillistä poistumisreittiä. Lisäksi jokai-
sesta asuinhuoneesta on järjestetty varapoistumistie avattavien ikku-
noiden kautta.

Rakennus on varustettu palovaroitinjärjestelmällä. Jokaisessa asuin-
huoneessa on sähköverkkoon kytketyt paristovarmennetut ilmaisimet, 
jotka ovat liitetty palovaroitinjärjestelmään. Tilat ovat varustettu tavalli-
sella alkusammutuskalustolla (suojaustaso 1). 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on riittävä. 
Arvio perustuu:
- osastoa osiin jakaviin asuinhuoneisiin 
- palovaroitinjärjestelmään
- asukkaiden toimintakykyyn sekä päihteettömyyteen
- toimintaohjeisiin

Rakennus on varustettu sähköverkkoon kytketyllä palovaroitinjärjestel-
mällä, joka varoittaa asukkaita riittävän varhaisessa vaiheessa antaen 
aikaa poistumiselle. Asukkaat ovat omatoimisia sekä päihteettömiä. 
Poistumista varten rakennuksen molemmista kerroksista on kaksi eril-
listä poistumisreittiä sekä jokaisessa asuinhuoneessa on kiinteillä pai-
nikkeilla varustetut avattavat ikkunat (varatie). 

Koska rakennusta ei ole varustettu automaattisella sammutusjärjestel-
mällä, ovat asukkaiden toimintaohjeet, alkusammutusvalmius, palova-
roitinjärjestelmän kunnossapito sekä osastoa osiin jakavien rakennuso-
sien kunnossapito ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumisturval-
lisuuden varmistamiseksi. 
Pelastusviranomainen suosittelee automaattisen sammutuslaitteiston 
asentamista palo- ja poistumisturvallisuuden parantamiseksi.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Sami Loukkaanhuhta, palotarkastaja, puhelin: 31030726

sami.loukkaanhuhta(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (3)
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Pelastustoimen osasto 16.08.2017

Pelastusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Agricolankatu 15

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


