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28 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimiala, Met-
säpuron asuntoryhmä, Myllypurontie 26, 00920 Helsinki

HEL 2017-004556 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 13.4.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Metsä-
puron asuntoryhmä osoitteessa Myllypurontie 26, 00920 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Suositukset:

Pelastusviranomainen suosittelee, että yksikön asukkaat sijoitetaan 
mahdollisimman lähelle G-portaassa sijaitsevaa henkilökunnan toimis-
toa, jotta asukkaiden auttaminen mahdollisissa hätätilanteissa nopeu-
tuisi. 

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 13.4.2017
- määräaikainen palotarkastus 13.4.2017 (ptk 65267)

Metsäpuron asuntoryhmä on 16 kehitysvammaisen aikuisen asumisyk-
sikkö. Yksikkö toimii v. 1965 valmistuneessa ja v. 1997 saneeratussa 
rakennuksessa, joka on aiemmin toiminut vanhusten asuintalona ja pal-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (3)
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Pelastustoimen osasto 09.10.2017

Pelastusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Agricolankatu 15

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro

velutalona. Asukkaat asuvat yksiöissä rakennuksen A-, B-, C-, D- ja G-
portaissa, asuntoja on kaikissa neljässä kerroksessa. Henkilökunnan 
toimisto sijaitsee G-portaassa. Toiminnanharjoittaja on arvioinut asuk-
kaiden olevan toimintakyvyltään ohjattavia. Henkilökuntaa on paikalla 
ympärivuorokautisesti, vähimmillään yöaikaan yksi ohjaaja. Henkilö-
kunta on saanut paloturvallisuuskoulutusta. 

Asukkaat asuvat jokainen omassa yksiössään, jotka on kohteen tekni-
sen isännöitsijän mukaan palo-osastoitu asunnoittain EI60 mukaisin ra-
kentein, ovien ollessa kestoltaan EI30. Asunnoista on yksi poistumis-
reitti porrashuoneen kautta ulos, osassa asunnoista on parvekkeet. 
Asunnot on varustettu palovaroitinjärjestelmällä, jonka hälytys välittyy 
henkilökunnalle. Henkilökunta saa järjestelmän kautta myös puheyh-
teyden hälyttävään asuntoon ja voi siten kysyä mitä asunnossa tapah-
tuu. Tiloissa ei ole automaattista sammutusjärjestelmää. 

Toiminnanharjoittaja velvoitettiin palotarkastuspöytäkirjassa nro 65267 
täydentämään poistumisturvallisuusselvitystä hälytyksen paikantami-
seen ja kauimmaisen asunnon saavuttamiseen kuluvan ajan mittauk-
sella. Toiminnanharjoittaja toimitti selvityksen ajan mittauksesta 
29.6.2017, jonka mukaan aikaa kului työntekijöiltä keskimäärin 2 min 
15 s. 

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.
Arvio perustuu:
- asuntokohtaiseen palo-osastointiin
- palovaroitinjärjestelmään (mahdollistaa nopean palon paikantamisen 
ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen)
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloit-
taa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Palon ollessa asunnossa on henkilökunnan todennäköisesti mahdollis-
ta pelastaa kyseisen asunnon asukas riittävän nopeasti. Palon ollessa 
yleisissä tiloissa henkilökunnan on mahdollista paikantaa palo nopeasti 
ja yrittää alkusammutusta. Mikäli paloa ei saada alkusammutuksella 
sammutettua, arvioidaan asuntokohtaisen palo-osastoinnin antavan riit-
tävästi aikaa pelastuslaitoksen toimenpitein tapahtuvalle pelastamiselle 
asunnoista.

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumistur-
vallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen suosittelee auto-
maattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja poistumisturvalli-
suuden parantamiseksi.
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Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


