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30 §
Poistumisturvallisuuden arviointi/Onnitalon Hoiva Oy, Onnitalon 
palvelutalo, Mäntypaadentie 28, 00830 Helsinki

HEL 2017-010348 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 21.09.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Onnitalon Hoiva Oy:n kohdetta Onnitalon pal-
velutalo osoitteessa Mäntypaadentie 28, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 21.09.2017
- määräaikainen palotarkastus 12.10.2017

Onnitalo tuottaa palveluasumista tavallisille vanhuksille. Asukkaat ovat 
iältään 80-100 vuotiaita vanhuksia, joilla on liikuntarajoitteita tai muisti-
sairauksia. 

Asukkaita palvelutalossa on kaikkiaan 50. Asukkaiden toimintakyky 
vaihtelee omatoimisen ja täysin avustettavien välillä. Täysin autettavien 
määrä on hyvin pieni suhteessa asukasmäärään. Toimintakyky saattaa 
myös muuttua ajan kuluessa. Asukkaista suurin osa tarvitsee poistumi-
seen henkilökunnan apua. 
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Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päi-
vänä. Päivisin henkilökuntaa on kahdeksan (8), iltaisin kaksi (2) ja yöllä 
yksi (1). Henkilökunta toimintavalmius heidän koulutuksensa perusteel-
la on hyvä. 

Rakennus on valmistunut 1965. Rakennus on peruskorjattu, joka val-
mistui 2017. Peruskorjauksen yhteydessä kaikki tilat ovat varustettu au-
tomaattisella sammutuslaitteistolla. Lisäksi rakennuksessa on auto-
maattinen paloilmoitin. 
Rakennus käsittää kolme kerrosta: kaksi (2) maanpäällä olevaa kerros-
ta sekä yksi (1) kellarikerros. Kaikista kerroksista on pääsy suoraan 
maanpinnalle.
Kellarikerroksessa sijaitsee teknisiä tiloja, toimistoja sekä yksi asuin-
huone.
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee 16 asuntoa, toimisto, keittiö apu-
tiloineen, saunaosasto, ruokasali sekä muita yhteisiä tiloja. 
Toisessa kerroksessa on 34 asuntoa, aulatila sekä aputiloja. 

Jokainen kerros muodostaa oman palo-osaston. Sen lisäksi kerrokset 
ovat jaettu omiin palo-osastoihin:
- kellarikerros on jaettu kahteen palo-osastoon: asuinhuone sekä muut 
tilat muodostaen oman palo-osaston
- 1. kerros on jaettu A ja B-osaan, jotka kumpikin muodostaa oman pa-
lo-osaston
- 2. kerros on jaettu A-, B- ja C-osaan, jotka kukin muodostaa oman pa-
lo-osaston
Kussakin palo-osastossa on enimmillään noin 10-12 asukasta. 
Rakennuksessa on kolme osastoitua porraskäytävää. Asuinhuoneiden 
seinät ja ala- ja yläpohjat ovat kivirakenteisia ja ovien paloluokka on EI 
15. Poistumisreittien ja uloskäytävien määrä on henkilömäärään ja hei-
dän toimintakykyyn nähden riittävä. 

Rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla sekä au-
tomaattisella paloilmoittimella. Palo-ovet ovat varustettu laitteilla, jotka 
sulkevat palo-ovet automaattisesti. Alkusammutuskalustona käsisam-
muttimet sekä sammutuspeitteet. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä. Arvio perustuu:
- automaattiseen sammutuslaitteistoon (sammuttaa palon tai rajoittaa 
paloa estäen olosuhteiden muuttumisen hengenvaarallisiksi ja antaa li-
säaikaa pelastamiseen)
- automaattiseen paloilmoittimeen (mahdollistaa nopean palon paikan-
tamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnis-
tymisen)
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- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloit-
taa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet
- asuinhuonekohtaiseen palo-osastointiin 

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Sami Loukkaanhuhta, palotarkastaja, puhelin: 31030726

sami.loukkaanhuhta(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


