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31 §
Poistumisturvallisuuden arviointin/ Sosiaali- ja terveystoimiala, Vat-
tuniemen ryhmäkoti, Köysikuja 8 A 1, 00210 Helsinki

HEL 2014-008635 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 9.11.2016

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Vattu-
niemen ryhmäkoti osoitteessa Köysikuja 8, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:
- poistumisturvallisuusselvitys 9.11.2016
- määräaikainen palotarkastus 17.8.2017
- poistumiskoe 10.10.2017

Vattuniemen ryhmäkoti tarjoaa ympäri vuorokauden valvottua asumis-
palvelua yhdeksälle (9) kehitysvammaiselle. Kolme (3) ryhmäkodin 
asukkaista on enemmän fyysistä apua tarvitsevia, koska käyttävät pyö-
rätuolia, eivätkä pääse ilman apua esimerkiksi sängystä pois. Kaikkien 
asukkaiden henkinen toimintakyky on alentunut kehitysvamman vuoksi. 
Tästä syystä vaaratilanteissa toimiminen saattaa olla poikkeavaa ja en-
nakoimatonta. 

Asukkaiden toimintakyky vaihtelee omatoimisesti kehotettuina poistu-
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vista aina täysin autettaviin. Alentuneiden toimintakykyjen syitä ovat ra-
joittuneisuus havaintokyvyssä, ymmärryskyvyssä sekä liikkumiskyvys-
sä. Ymmärryskyvyn rajoitteita on kaikilla asukkailla ja osalla lisäksi mui-
ta rajoitteita. 

Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden siten, että päivisin on 
kaksi (2) iltaisin ja öisin yksi (1). Henkilökunnan toimintavalmius on hy-
vä. 

Vattuniemen ryhmäkoti sijaitsee vuonna 2000 valmistuneen kuusi (6) 
kerroksisen rakennuksen toisessa kerroksessa. Toinen kerros on koko-
naisuudessaan ryhmäkodin käytössä. Ryhmäkodin kokonaispinta-ala 
on hieman alle 400 m2. Ryhmäkodista on kaksi ovea suoraan osastoi-
tuun porraskäytävään sekä varatie parvekkeen kautta. Parvekkeelta on 
portaat suoraan maanpinnalle. 

Asuinhuoneiden väliset seinärakenteet ovat palonkestoltaan vähintään 
luokkaa EI 15. Samoin asuinhuoneiden ovet EI 15. Muiden tilojen osal-
ta seinärakenteet ovat myös vähintään luokkaa EI 15. Toimiston, kodin-
hoitohuoneen, varaston sekä sauna- ja suihkutilan ovet ovat luokaltaan 
EI 30. Poistumisturvallisuusselvityksen mukaan edellä mainitut tilat 
ovat omia palo-osastojaan. Lisäksi yhteiset tilat muodostavat yhden pa-
lo-osaston: keittiö, ruokailutila, olohuone, käytävä sekä pikkukeittiö 
oleskelutiloineen. 

Ryhmäkoti on varustettu palovaroitinjärjestelmällä. Järjestelmä on yh-
teinen ensimmäisen kerroksen tilojen kanssa, jossa myös järjestelmän 
keskus sijaitsee. Tilat ovat varustettu alkusammutuskalustolla, kuten 
käsisammuttimilla ja sammutuspeitteillä. Jokaisessa huoneessa on yksi 
sammutuspeite sekä sängyissä pelastuslakanat. 

Palohälytystilanteita varten on laadittu toimintaohjeet, jotka arvioidaan 
olevan tehokkaat huomioiden olemassa oleva palovaroitinjärjestelmä. 

Poistumiskoe järjestettiin 10.10.2017. Poistumiskokeella oli tarkoitus si-
muloida tilannetta, jolloin paikalla on kaikki asukkaat ja yksi (1) hoitaja. 
Poistumiskokeesta havaittiin, että henkilökunta kykenee pelastamaan 
asukkaat riittävässä ajassa sekä yhdestä huoneesta että koko ryhmä-
kodin tiloista. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on riittävä. 
Arvio perustuu:
- palo-osastoa osiin jakaviin asuinhuoneisiin
- palovaroitinjärjestelmän nopeaan palon havaitsemiseen
- henkilökunnan jatkuvaan läsnäoloon, toimintavalmiuteen aloittaa sam-
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mutus ja pelastustoimet
- henkilökunnan toimintaohjeisiin
- poistumiskokeeseen 10.10.2017

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumistur-
vallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen suosittelee auto-
maattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja poistumisturvalli-
suuden parantamiseksi.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Sami Loukkaanhuhta, palotarkastaja, puhelin: 31030726

sami.loukkaanhuhta(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
.


