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Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin seurakuntayhtymä, 
Paraistentie 13

HEL 2018-002541 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 28.2.2018

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Helsingin seurakuntayhtymän tuetun asumi-
sen yksikköä osoitteessa Paraistentie 13, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Kohteessa toimii tuetun asumisen yksikkö 35 hengelle. Poistumisturval-
lisuusselvityksen perusteella asukkaat ovat toimintakykyisiä. Henkilö-
kuntaa on paikalla arkisin päiväaikaan.

Rakennuksen tiedot:
- rakennusvuosi 2014
- paloluokka P1
- kerrosluku 5

Tukiasunnot (A-porrashuone) on palo-osastoitu asunnoittain (EI60). Tu-
kiasunnot on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla ja palova-
roitinjärjestelmällä.
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Kohteesta on tehty turvallisuusselvitys ja palotekninen suunnitelma 
vuonna 2012.

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.
Arvio perustuu
- automaattiseen sammutuslaitteistoon
- palovaroitinjärjestelmään
- asuntokohtaiseen palo-osastointiin
- asukkaiden itsenäiseen toimintakykyyn

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Antti Järvenpää, johtava palotarkastaja, puhelin: 09-31030121

antti.jarvenpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


