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45 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimiala, Kos-
kelan monipuolinen palvelukeskus, Kapylantie 11, 00600 Helsinki

HEL 2015-011898 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitykset 30.10.2015 ja 27.6.2018
Paatos

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Koske-
lan monipuolinen palvelukeskus osoitteessa Kapylantie 11, 00600 Hel-
sinki.

Arviointi koskee seuraavia rakennuksia:

- A (vain kerrokset 2-3, joissa ryhmakodit Sopuli ja Murmeli)
- C, osastot C1-C5

- F, osastot F1-F4

- N, osastot N4-N7

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei tayta pe-
lastuslain 18 §:ssa saadettyja vaatimuksia.

Korjausmaarays:

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden toteuttamis-
suunnitelma.

Suunnitelmassa tulee esittaa toimenpiteet ja aikataulu, joilla poistumis-
turvallisuus saatetaan vaatimusten mukaiselle tasolle 31.12.2020 men-
nessa.

Maaraaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 31.1.2019

Huomautus:

Mikali toteuttamissuunnitelmassa esitetyilla toimenpiteilla ei pelastusvi-
ranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen poistumisturvalli-
suutta vaatimusten mukaiseksi, on pelastusviranomaisen annettava
poistumisturvallisuuden toteuttamismaarays. Talldin voidaan maarata
my0s pelastuslain 82 § mukaisia erityisia turvallisuusvaatimuksia, kuten
automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen.

Ehdot:

Edellda mainitun korjausmaarayksen lisaksi ehtoina riittavalle poistumis-
turvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden yllapitamiselle ovat paatok-
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sen liitteena olevat yleiset ehdot. Lisaksi kaikissa asukkaiden vuoteissa
tulee pitaa pelastuspatja tai -lakana kayttdévalmiina. Henkildkunta tulee
olla koulutettu niiden kayttoon.

Poistumisturvallisuusselvityksen paivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on paivitettava kolmen vuoden valein tai
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, paivitetty selvitys on toimitettava
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikali toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen paivitys ka-
sitelldan maaraaikaisen palotarkastuksen yhteydessa.

Paatoksen perustelut

Arviointiperusteina on kaytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 27.6.2018
- maaraaikainen palotarkastus 18.6.2018

Koskelan monipuolinen palvelukeskus tarjoaa ymparivuorokautista lai-
toshoitoa vanhuksille ja palveluasumista kahdessa ryhmakodissa ty0i-
kaisille. Laitoshoidon paikkoja on 239 ja palveluasumisen paikkoja 30.
Lisaksi monipuolinen palvelukeskus tarjoaa palvelukeskustoimintaa
paivaaikaan elakelaisille ja tyottomille.

Monipuolinen palvelukeskus toimii Koskelan entisen sairaalan tiloissa.
Palotarkastuksella saatujen tietojen mukaan alueelle ollaan suunniteltu
uudisrakentamista, johon monipuolinen palvelukeskus lahivuosina siir-
tyisi, mutta rakentamisen aikataulusta ei ole tarkkaa tietoa.

Alueen kiinteistdissa on automaattiset paloilmoittimet, mutta halytys ei
vality automaattisesti rakennuksesta toiseen, vaan halyttaminen tapah-
tuu soittamalla. Tama ei pelastusviranomaisen arvion mukaan ole riitta-
van nopea tapa lisdavun saamiseksi riittdvan nopeasti osasto-/kerros-
kohtaisiin pelastustoimiin. Nain ollen arvioinnissa on otettu huomioon
vain kunkin rakennuksen henkildkunnan maara.

RAKENNUS A

Rakennus on v. 1910 valmistunut viisikerroksinen entinen sairaalara-
kennus, jossa monipuolisen palvelukeskuksen ymparivuorokautista pal-
veluasumista on rakennuksen 2. ja 3. kerroksessa. Asukasmaara on
yhteensa 30. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan asukkaiden toimin-
takyky vaihtelee, mutta suurin osa on ohjattavia tai avustettavia, osa ei
kykene omatoimiseen pelastautumiseen lainkaan. Poistumisturvalli-

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Agricolankatu 15
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro



v Helsingin kaupunki Poytakirja 3 (5)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala
— Pelastuslaitos

Pelastustoimen osasto 13.08.2018

Pelastusjohtaja

suusselvityksen mukaan asukkaiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaali-
nen toimintakyky on merkittavasti alentunut. Henkildkuntaa on paikalla
vahimmillaan yoaikaan kaksi hoitajaa, yksi per kerros. Rakennus on va-
rustettu automaattisella paloilmoittimella, jonka halytys paikannetaan 1.
kerroksessa sijaitsevalta keskukselta. Tilat on palo-osastoitu kerroksit-
tain, mutta asukashuoneita ei ole palo-osastoitu. Poistumisreitteina on
kaksi EI30 palo-osastoitua porraskaytavaa.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden evakuoiminen sytty-
neesta palo-osastosta ei pelastusviranomaisen arvion mukaan ole
mahdollista turvalliseen poistumiseen kaytettavissa olevan ajan puit-
teissa. Poistumisturvallisuus ei ole riittavalla tasolla perustuen

- asukasmaaraan ja asukkaiden alentuneeseen toimintakykyyn

- henkilokunnan maaraan

- palohalytyksen paikantamisen hitauteen

- tilojen palo-osastointiin (koko kerros yhta palo-osastoa)

RAKENNUS C

Rakennus on v. 1912 valmistunut viisikerroksinen entinen sairaalara-
kennus, jossa toimii viisi ymparivuorokautista osastoa. Asukasmaara
on 84, osastoittain on 16-18 asukaspaikkaa. Asukkaiden toimintakyky
on toiminnanharjoittajan arvion mukaan merkittavasti alentunut, suurin
osa asukkaista on avustettavia tai taysin avustettavia. Asukkaita on
enimmillaan kolme samassa huoneessa. Henkilokuntaa on osastoilla
vahimmilldan 1-2 hoitajaa/osasto, koko rakennuksessa ydaikaan yh-
teensa. Rakennus on varustettu automaattisella paloilmoittimella, jonka
halytys paikannetaan 1. kerroksessa sijaitsevalta keskukselta. Tarkas-
tuksella saatujen tietojen mukaan henkilokunnalla ei ole tiettya sovittua
jarjestelya siita, milta osastolta tai kuka halytyksen kay tarkistamassa ja
miten tieto toimitetaan eri osastoille. Tilat on palo-osastoitu asukashuo-
neittain osiin jaolla EI15 —ovin ja poistumisreitteina toimii kaksi EI30 pa-
lo-osastoitua porraskaytavaa.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden evakuoiminen sytty-
neesta palo-osastosta ei pelastusviranomaisen arvion mukaan ole
mahdollista turvalliseen poistumiseen kaytettavissa olevan ajan puit-
teissa. Poistumisturvallisuus ei ole riittavalla tasolla perustuen

- asukasmaaraan ja asukkaiden alentuneeseen toimintakykyyn

- henkilokunnan maaraan

- palohalytyksen paikantamisen hitauteen

- tilojen palo-osastointiin

RAKENNUS F
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Rakennus on v. 1914 valmistunut nelikerroksinen entinen sairaalara-
kennus, jossa toimii nelja ymparivuorokautista osastoa. Asukasmaara
on yhteensa 86, osastoittain on 18-23 asukaspaikkaa. Asukkaiden toi-
mintakyky on toiminnanharjoittajan arvion mukaan merkittavasti alentu-
nut, suurin osa asukkaista on taysin avustettavia. Asukkaita on enim-
milldan kolme samassa huoneessa. Henkildkuntaa on 1. kerroksen
osastolla vahimmillaan kaksi hoitajaa, muilla osastoilla on yksi hoitaja.
Koko rakennuksessa ybaikaan yhteensa viisi hoitajaa. Rakennus on
varustettu automaattisella paloilmoittimella, jonka halytys paikannetaan
1. kerroksessa sijaitsevalta keskukselta tai 1. kerroksen kansliassa ole-
vasta nayttotaulusta. Muissa kerroksissa ei ole lisanayttoja. Tarkastuk-
sella saatujen tietojen mukaan henkilékunnalla ei ole tiettya sovittua
jarjestelya siita, milta osastolta tai kuka halytyksen kay tarkistamassa ja
miten tieto toimitetaan eri osastoille. Tilat on palo-osastoitu 1. kerrok-
sessa osa asukashuoneista EI15 osiin jaolla ja kaikissa kerroksissa on
osaston kahteen palo-osastoon jakavat EI30 liukupalo-ovet, jotka on
varustettu savuilmaisimin ja automaattisin suljinlaittein. Toiminnanhar-
joittajan toimittamissa poistumisturvallisuusselvityksissa on mainittu, et-
ta asukashuoneet olisi palo-osastoitu kaikissa kerroksissa, mutta kay-
tossa olleiden rakennuspiirustusten perusteella tasta ei ollut nayttoa.
Poistumisreitteina toimii kaksi EI30 palo-osastoitua porraskaytavaa.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden evakuoiminen sytty-
neesta palo-osastosta ei pelastusviranomaisen arvion mukaan ole
mahdollista turvalliseen poistumiseen kaytettavissa olevan ajan puit-
teissa. Poistumisturvallisuus ei ole riittavalla tasolla perustuen

- asukasmaaraan ja asukkaiden merkittavasti alentuneeseen toiminta-
kykyyn

- henkilokunnan maaraan

- palohalytyksen paikantamisen hitauteen

- tilojen palo-osastointiin

RAKENNUS N

Rakennus on v. 1961 valmistunut kahdeksankerroksinen entinen sai-
raalarakennus, jossa toimii nelja ymparivuorokautista osastoa raken-
nuksen 4.-7. kerroksessa. Muissa kerroksissa on toimistotiloja, palvelu-
keskuksen tiloja ja ylin kerros on tyhjillaan. Asukasmaara on 71, osas-
toittain on 17-19 asukaspaikkaa. Asukkaiden toimintakyky on toimin-
nanharjoittajan arvion mukaan merkittavasti alentunut, suurin osa asuk-
kaista on taysin avustettavia. Asukkaita on enimmillaan kolme samassa
huoneessa. Koko rakennuksessa on ydaikaan yhteensa viisi hoitajaa.
Rakennus on varustettu automaattisella paloilmoittimella, jonka 1. ker-
roksessa. Tarkastuksella saatujen tietojen mukaan henkilékunnalla ei
ole tiettya sovittua jarjestelya siita, milta osastolta tai kuka halytyksen
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kay tarkistamassa ja miten tieto toimitetaan eri osastoille. Tilat on palo-
osastoitu kerroksittain ja asukashuoneet osiin jaolla EI15 mukaisesti.
Poistumisreitteina toimii kaksi EI30 palo-osastoitua porraskaytavaa.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden evakuoiminen sytty-
neesta palo-osastosta ei pelastusviranomaisen arvion mukaan ole
mahdollista turvalliseen poistumiseen kaytettavissa olevan ajan puit-
teissa. Poistumisturvallisuus ei ole riittavalla tasolla perustuen

- asukasmaaraan ja asukkaiden merkittavasti alentuneeseen toiminta-
kykyyn

- henkilokunnan maaraan

- palohalytyksen paikantamisen hitauteen

- tilojen palo-osastointiin

Pelastusviranomaisen arvion mukaan tilojen suojaaminen automaatti-
sella sammutuslaitteistolla on tehokkain keino palo- ja poistumisturvalli-
suuden varmistamiseksi, mikali tilojen kaytto ja toiminnan luonne jatku-
vat nykyisessa muodossaan.

Paatoksen saadosperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19§,20§,21§, 81§, 82§
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