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58 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Palmukoti Oy, Kanneltie 8

HEL 2018-009793 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 19.9.2018

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Palmukoti Oy:n lastenkotia osoitteessa Kan-
neltie 8, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 19.9.2018
- ylimääräinen palotarkastus 19.7.2018 (pöytäkirjan numero 71 578)

Kohteessa toimii ympärivuorokautinen, seitsemänpaikkainen lastenkoti. 
Poistumisturvallisuusselvityksen perusteella asukkaat ovat omatoimi-
sia. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden, vähimmillään (yö-
aikana) yksi (1).

Rakennuksen tiedot:
- rakennusvuosi 1959
- kerrosluku 3
- betonirakenne

Lastenkodin asuintilat sijaitsevat rakennuksen 1. kerroksessa. Palo-
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osasto on jaettu osiin asuinhuoneittain. Uloskäytävinä on kolme porras-
huonetta.

Tilat on suojattu palovaroitinjärjestelmällä ja alkusammutuskalustolla.

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.
Arvio perustuu:
- asukkaiden omatoimiseen toimintakykyyn
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloit-
taa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Lisätiedot
Antti Järvenpää, johtava palotarkastaja, puhelin: 09-31031350

antti.jarvenpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


