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3 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin Diakonissalaitoksen 
Hoiva Oy, Malmikoti, Kunnantie 2, Helsinki

HEL 2017-011898 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 31.10.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n 
kohdetta Malmikoti osoitteessa Kunnantie 2, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei täytä pe-
lastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Korjausmääräys:

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden toteuttamis-
suunnitelma.
Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet ja aikataulu, joilla poistumis-
turvallisuus saatetaan vaatimusten mukaiselle tasolle 31.12.2021 men-
nessä

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 30.4.2019.

Huomautus:
Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei pelastusvi-
ranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen poistumisturvalli-
suutta vaatimusten mukaiseksi, on pelastusviranomaisen annettava 
poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin voidaan määrätä 
myös pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten 
automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
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nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:
- poistumisturvallisuusselvitys 31.10.2017
- määräaikainen palotarkastus 12.12.2017

Malmikoti on alun perin vuonna 1960 valmistunut ja vuonna 1994 pe-
ruskorjattu kolmikerroksinen rakennus, joka tarjoaa tehostettua palve-
luasumista ympärivuorokautisen avun tarpeessa oleville, pääsääntöi-
sesti alle 65-vuotiaille aikuisille, jotka ovat perinteisin keinoin vaikeasti 
asutettavia. 
Toiminnanharjoittajan laatiman selvityksen mukaan asukkailla on vai-
keitakin fyysisiä toimintarajoitteita ja kaikki tarvitsevat henkilökunnan 
apua poistumiseen. Asukaspaikkoja on yhteensä 24 (kaksikymmentä-
neljä). Täysin avustettavia asukkaita on 20 (kaksikymmentä).

Rakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta sekä kellarikerros.
Kellarikerroksessa sijaitsevat varasto- sauna- ja terapiatilat. Kolmessa 
maanpäällisessä kerroksessa ovat asukashuoneet sekä yhteiset tilat. 

Rakennuksen paloluokka on P1. Kaikki asuinhuoneet on osastoitu 
(EI60/EI30). Myös kerrokset on osastoitu ja kaikista kerroksista on 
mahdollista poistua kahta pääasiallista reittiä osastoitujen porrashuo-
neiden kautta ulos.

Paloteknisesti rakennus on suojattu osoitteellisella automaattisella pa-
loilmoitinlaitteistolla. Alkusammutuskalustona ovat käsisammuttimet. 
Kaikissa asukkaiden vuoteissa on pelastuslakanat. Henkilökuntaa on 
paikalla kaikkina vuorokauden aikoina, yöaikaan vähimmillään yksi hoi-
taja. Henkilökunta on saanut perehdytyksen pelastuslakanoiden käyt-
töön sekä paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutusta.

Paloilmoitinkeskus sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, B-portaan si-
sääntuloaulassa ja hälytyksen tullessa henkilökunnan on tarkistettava 
syttynyt osasto keskusyksikön näyttötaululta. Muissa kerroksissa ei ole 
paloilmoittimen näyttölaitteita.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei ole riittä-
vä.
Yöllä paikalla olevan henkilökunnan mahdollisuudet suorittaa alkusam-
mutus- ja evakuointitoimenpiteet eivät ole nykyisellään riittävät täysin 
avustettavien asukkaiden suureen määrään nähden. On huomioitava 
että syttyneestä palo-osastosta turvalliseen poistumiseen käytettävissä 
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oleva aika on kolme minuuttia hälytyksen alkamisesta. 

Pelastusviranomaisen arvioi että tilojen suojaaminen automaattisella 
sammutuslaitteistolla on tehokkain keino palo- ja poistumisturvallisuu-
den varmistamiseksi, mikäli tilojen käyttö ja toiminnan luonne jatkuvat 
nykyisessä muodossaan.
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Katri Aaltonen, palotarkastaja, puhelin: 310 31372

katri.j.aaltonen(a)hel.fi
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