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3 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Attendo Hedvig Sofian hoivakoti, 
Eläintarhantie 11, 00530 Helsinki

HEL 2016-010455 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 26.9.2016 / Poistumisturvallisuuden arviointi 22.2.2017

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee Attendon kohdetta Hedvig So-
fian hoivakoti osoitteessa Eläintarhantie 11, 00530 Helsinki. Päätös liit-
tyy toiminnanharjoittajan laatimaan poistumisturvallisuusselvitykseen 
(26.9.2016) ja sen perusteella tehtyyn poistumisturvallisuuden arvioin-
tiin (22.2.2017).

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei kaikilta
osin täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Tällä perus-
teella toiminnanharjoittaja velvoitettiin laatimaan pelastuslain 20 § mu-
kainen suunnitelma poistumisturvallisuuden parantamisesta (poistumis-
turvallisuuden toteuttamissuunnitelma) 30.9.2017 mennessä.

Kiinteistön omistavan Stiftelsen Hedvig Sofiahemmetin edustajien 
kanssa on käyty neuvotteluja 4.5.2017, 27.9.2017 ja 23.5.2018, joissa 
on käsitelty kohteen poistumisturvallisuuden parantamista. 23.5.2018 
pidetyssä neuvottelussa sovittiin kiinteistön omistajan ja toiminnanhar-
joittajan toimittavan poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman 
31.10.2018 mennessä. Toteuttamissuunnitelmaa ei kuitenkaan toimitet-
tu määräaikaan mennessä. Näin ollen pelastusviranomainen laati luon-
noksen poistumisturvallisuuden toteuttamismääräyksestä, mikä lähetet-
tiin kiinteistön omistajalle ja toiminnanharjoittajalle kuultavaksi 
13.12.2018. Kiinteistön omistajan edustaja ilmoitti tammikuussa 2019, 
että kiinteistön omistaja oli tehnyt päätöksen kiinteistön varustamisesta 
automaattisella sammutuslaitteistolla vuoden 2020 loppuun mennessä.  

Pelastusviranomaisen arvion mukaan automaattisella sammutuslait-
teistolla poistumisturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten mukaiseksi. 
Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa toimenpiteet suunnitellun aikatau-
lun mukaisesti. 

Päätöksen perustelut

Aiemman päätöksen ja siinä mainittujen perusteluiden mukaisesti pois-
tumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pelas-
tuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia (poistumisturvallisuuden ar-
viointi 22.2.2017). Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden 
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pelastaminen syttyneestä palo-osastosta ei ole mahdollista turvalliseen 
poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan tilojen suojaaminen automaatti-
sella sammutuslaitteistolla on tehokkain keino palo- ja poistumisturval-
lisuuden varmistamiseksi, mikäli tilojen käyttö ja toiminnan luonne jat-
kuvat nykyisessä muodossaan.

Siirtymävaiheen aikana, ennen kun tilat suojataan automaattisella 
sammutuslaitteistolla, ovat henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti 
aloitetut alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä 
riittävän palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamisessa. Toiminnan-
harjoittajan tulee huolehtia henkilökunnan toimintavalmiudesta riittäväl-
lä koulutuksella ja harjoittelulla.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi
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Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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