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6 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimiala, Sil-
tamäen palvelutalo, Peltokyläntie 4, 00740 Helsinki

HEL 2015-012595 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitykset 17.11.2015, 2.10.2018 ja 3.10.2018

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoi-
mialan kohdetta Siltamäen palvelutalo osoitteessa Peltokyläntie 4, 
00740 Helsinki.

Poistumisturvallisuusselvityksen arviointi koskee Siltamäen palveluta-
lon rakennuksia A, B ja H.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset seuraavin ehdoin:

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Lisäksi A-rakennuksen osalta erityisehtona on, että rakennuksen asuk-
kaiden tulee olla toimintakyvyltään omatoimiseen pelastautumiseen ky-
keneviä. Toiminnanharjoittajan tulee säännöllisesti seurata asukkaiden 
toimintakykyä ja tarvittaessa siirtää heidät tuetumpaan asumisyksik-
köön.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitykset 17.11.2015, 2.10.2018 ja 3.10.2018
- määräaikainen palotarkastus 15.8.2018 (ptk nro 71840) ja siihen liitty-
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vä
- jälkitarkastus 14.6.2019 (ptk nro 76093)
- poistumiskoe 20.8.2019 (ptk nro 76652)
- yksikön sairaanhoitajan sähköpostilla toimittamat tiedot 5.3.2020

Siltamäen palvelutalo on 50 -paikkainen ympärivuorokautisen palve-
luasumisen yksikkö, jolla on asumistoimintaa kolmessa rakennuksessa 
(A, B ja H). Viimeisin poistumisturvallisuusselvitys on toimitettu 
3.10.2018, minkä jälkeen asukkaiden sijoituksissa ja toimintakyvyssä 
on tapahtunut jonkin verran muutoksia. Muutokset on huomioitu tässä 
päätöksessä ja perustuvat toiminnanharjoittajan sähköpostitse toimit-
tamiin tietoihin. 

Poistumiskoe

Asukkaiden toimintakykyä A- ja B-taloissa arvioitiin poistumiskokeessa 
20.8.2019. Poistumiskoe järjestettiin pelastusviranomaisen määräyk-
sestä poistumisturvallisuuden arvioimiseksi. Kaikki asukkaat eivät olleet 
paikalla poistumiskokeessa, joten tulos on suuntaa antava. Poistumis-
kokeen perusteella kummankaan talon asukkaista kaikki eivät olisi pe-
lastautuneet täysin omatoimisesti. Poistumiskokeessa haluttiin toden-
taa asukkaiden omatoimista pelastautumiskykyä, koska rakennukset 
ovat yöaikaan osan ajasta ilman henkilökuntaa. Näin ollen henkilökunta 
ei osallistunut poistumiskokeeseen. Poistumiskokeen perusteella ei voi 
kuitenkaan suoraan voida tehdä arviointia poistumisturvallisuudesta, 
koska henkilökuntaa on myös yöaikaan jatkuvasti paikalla vähintään 
viereisessä rakennuksessa. H-talon asukkaat eivät osallistuneet pois-
tumiskokeeseen, koska rakennuksessa on henkilökuntaa ympärivuoro-
kautisesti ja rakennuksessa on automaattinen sammutuslaitteisto. Pois-
tumiskokeessa tehtyjen havaintojen perusteella kaikki A- ja B-talon 
asukkaat eivät olleet kykeneviä riittävän nopeaan omatoimiseen pelas-
tautumiseen. 

A-rakennus

Poistumisturvallisuusselvityksen mukaan A-rakennuksessa on 13 asia-
kaspaikkaa, joista selvityshetkellä on ollut 12 asukasta. Heistä yhdek-
sän on ollut ohjattavia tai avustettavia ja kolme omatoimisia. Henkilö-
kuntaa on Siltamäen palvelutalon alueella vähimmillään yöaikaan kaksi 
hoitajaa, joista toinen käy A-rakennuksessa noin tunnin välein. 

20.8.2019 pidetyn poistumiskokeen perusteella kaksi A-talon asukasta 
ei poistunut omatoimisesti rakennuksesta. Poistumiskokeen jälkeen 
asukaskunnassa on kuitenkin tapahtunut joitain muutoksia ja toimin-
nanharjoittajalta saadun tiedon mukaan kaikki asukkaat ovat tällä het-
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kellä omatoimisesti pelastautuvia. Asukkaiden toimintakykyä seurataan 
jatkuvasti ja tarvittaessa asukas siirretään tuetumpaan asumiseen toi-
mintakyvyn laskiessa. Koska rakennuksessa ei ole jatkuvasti henkilö-
kuntaa ja rakennus on katsottu yhdeksi palo-osastoksi, ei rakennuk-
sessa saa asuttaa muita, kuin omatoimiseen pelastautumiseen kyke-
neviä asukkaita. Asukasvalinnassa tulee varmistaa, että asukkailla on 
riittävä toimintakyky ottaen huomioon tilojen palo- ja poistumisturvalli-
suus.

Rakennus on vuonna 1889 valmistunut yksikerroksinen pääosin puura-
kenteinen rakennus. Rakennuksen iästä johtuen rakennuksen palo-
osastoinnista ei ole saatu varmuutta ja näin ollen poistumisturvallisuu-
den arvioinnissa on lähdetty olettamasta, että rakennus on yhtä palo-
osastoa. Rakennus on varustettu automaattisella paloilmoittimella, jon-
ka pääkeskus sijaitsee alueen H-rakennuksessa. Hälytys ohjautuu 
myös vuorossa olevan hoitajan matkapuhelimeen. Rakennuksesta on 
kolme poistumisreittiä suoraan ulos, molemmista päistä ja rakennuksen 
keskiosasta. 

Toiminnanharjoittajan selvitysten ja pelastusviranomaisen arvion mu-
kaan asukkaiden poistuminen syttyneestä palo-osastosta / pelastami-
nen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimenpitein on mahdol-
lista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Ar-
vio perustuu:
- asukkaiden vähäiseen määrään ja vain vähäisesti alentuneeseen toi-
mintakykyyn
- automaattisen paloilmoittimen mahdollistamaan palon nopeaan ha-
vaitsemiseen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan 
valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumistur-
vallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen suosittelee auto-
maattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja poistumisturvalli-
suuden parantamiseksi.

B-rakennus

Poistumisturvallisuusselvityksen mukaan B-rakennuksessa on asukkai-
ta 16, joista yksi omatoiminen, 10 ohjattavaa ja viisi avustettavaa. Hen-
kilökuntaa B-rakennuksessa on yöaikaan yksi hoitaja, joka käy noin 
tunnin välein A-talossa ja avustaa tarvittaessa H-talossa. Poistumisko-
keessa tehtyjen havaintojen perusteella asukkaiden toimintakyky oli 
joiltain osin parempi ja joiltain osin huonompi kuin selvityksessä. Kolme 
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asukasta ei poistunut omatoimisesti ja olisivat tarvinneet henkilökunnan 
apua poistumiseen. Vaikka rakennuksen yöaikainen hoitaja saattaa olla 
viereisessä rakennuksessa hoitotehtävissä, on hänen mahdollista pe-
lastusviranomaisen arvion mukaan ehtiä hälytyksen sattuessa riittävän 
nopeasti B –rakennukseen pelastamaan asukas. 

B- rakennus on v. 1986 rakennettu kaksikerroksinen rakennus. Asu-
kashuoneet on toteutettu EI15 osiin jaolla ja rakennuksessa on yksi 
EI30 –palo-osastoitu porraskäytävä. Lisäksi rakennuksessa on vara-
poistumistie parvekkeelta johtavien portaiden kautta ja 1. kerroksessa 
kuistin ovesta suoraan ulos. Rakennuksessa on automaattinen paloil-
moitin, jonka pääkeskus sijaitsee alueen H-rakennuksessa. Hälytys oh-
jautuu myös vuorossa olevan hoitajan matkapuhelimeen.

Toiminnanharjoittajan selvityksen ja pelastusviranomaisen arvion mu-
kaan asukkaiden poistuminen syttyneestä palo-osastosta / pelastami-
nen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimenpitein on mahdol-
lista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Ar-
vio perustuu:
- automaattisen paloilmoittimen mahdollistamaan palon nopeaan ha-
vaitsemiseen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan 
valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumistur-
vallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen suosittelee auto-
maattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja poistumisturvalli-
suuden parantamiseksi.

H-rakennus

H-rakennus on 20 -paikkainen palveluasumisen rakennus, jossa oli 
poistumisturvallisuusselvityksen toimitushetkellä 19 asukasta. Selvityk-
sen mukaan asukkaat ovat olleet toimintakyvyltään kaksi omatoimista, 
kuusi ohjattavaa, kahdeksan avustettavaa ja kolme täysin avustetta-
vaa. Henkilökuntaa on H-rakennuksessa vähimmillään yöaikaan yksi 
hoitaja ja tarvittaessa B-talon yöhoitaja avustaa. Asukkaiden vuoteissa 
on pelastuslakanat.

H-rakennus on v. 2014 valmistunut kaksikerroksinen rakennus. Asuin-
huoneet on toteutettu EI15 osiin jaolla ja rakennuksessa on kaksi EI30 
–palo-osastoitua porraskäytävää. Koko rakennus on varustettu auto-
maattisella sammutuslaitteistolla ja palovaroitinjärjestelmällä. Palova-
roitinjärjestelmän hälytys paikannetaan B-porrashuoneessa olevasta 
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keskuksesta tai henkilökunnan toimistossa olevasta näyttölaitteesta. 
Hälytys ohjautuu myös vuorossa olevan hoitajan matkapuhelimeen.

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.
Arvio perustuu:
- automaattiseen sammutuslaitteistoon (sammuttaa palon tai rajoittaa 
paloa estäen olosuhteiden muuttumisen hengenvaarallisiksi ja antaa li-
säaikaa pelastamiseen)
- automaattiseen paloilmoittimeen (mahdollistaa nopean palon paikan-
tamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnis-
tymisen)
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloit-
taa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
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