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19 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin Diakonissalaitoksen 
Hoiva Oy, Auroratalo, Helsinginkatu 50 B, Helsinki

HEL 2014-015508 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 13.3.2018

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n 
kohdetta Auroratalo osoitteessa Helsinginkatu 50 B, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 13.3.2018,
- määräaikaisen palotarkastuksen jälkivalvonta kohteessa 20.3.2018,
- kohteen pelastussuunnitelma,
- kohteen rakennuspiirustuksia.

Auroratalo tarjoaa ympärivuorokautista tuettua- ja palveluasumista 
päihde- ja mielenterveysongelmaisille aikuisille. Asukaspaikkoja on yh-
teensä 125 (satakaksikymmentäviisi). Toiminnanharjoittajan selvityksen 
mukaan asukkaiden havainto- ja toimintakyky saattaa vaihdella päih-
deongelmista johtuen omatoimisesta avustettavaan. Tämä vaikuttaa 
osaltaan heidän kykyynsä toimia onnettomuustilanteissa. 
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Auroratalo on 8-kerroksinen. Asunnot sijaitsevat kerroksissa 2-8. Li-
säksi ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee henkilökunnan toimistotila. 
Asuinkerroksissa on kussakin 15-21 asuntoa sekä yhteistila. Toimin-
nanharjoittajan selvityksen mukaan asunnot on osastoitu (EI30). Asuk-
kaat asuvat pääosin yksin omissa asunnoissaan. Vierailijat on sallittu.

Asunnoista johtaa poistumisreitti kerroskäytävään ja siitä edelleen ker-
roskäytävän eri päissä sijaitsevien porrashuoneiden kautta ulos.
Asunnot, kerroskäytävä ja porrashuoneet ovat jokainen erillisiä palo-
osastoja.

Rakennuksen paloluokka on P1 (käyttötapaosastointi). Asuntola (torni) 
ja sen nivelosa on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Li-
säksi käytössä on automaattinen paloilmoitin viiveellä. Paloilmoittimen 
keskusyksikkö sijaitsee läheisen Cecilia-rakennuksen sisäänkäynnillä 
ja lisänäyttö henkilökunnan toimistossa. Tieto hälytyksestä ohjautuu 
myös hoitajan matkapuhelimeen ja näkyy huonekutsujärjestelmän näyt-
tötauluissa. Kaikissa kerroksissa on kantaäänihälyttimet. Alkusammu-
tuskalustona ovat käsisammuttimet sekä sammutuspeitteet.

Selvityksen mukaan henkilökunta on paikalla kaikkina vuorokauden ai-
koina ja yölläkin on vähintään kolme hoitajaa. Henkilökunnan riittävästä 
valmiudesta ja koulutuksesta onnettomuustilanteiden varalle on huo-
lehdittu. Myös korttelin muiden yksiköiden keskinäiset avustusjärjestelyt 
on kirjattu pelastussuunnitelmaan.

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.
Arvio perustuu
- automaattiseen sammutuslaitteistoon (sammuttaa palon tai rajoittaa 
paloa estäen olosuhteiden muuttumisen hengenvaarallisiksi ja antaa li-
säaikaa pelastamiseen)
- automaattiseen paloilmoittimeen (mahdollistaa nopean palon paikan-
tamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnis-
tymisen)
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloit-
taa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Katri Aaltonen, palotarkastaja, puhelin: 310 31372

katri.j.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-

to
Liite 1

.


