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20 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin Seniorisäätiö, Pakila-
koti, Suovakuja 1 / Heinämiehentie 2, 00660 Helsinki

HEL 2019-007548 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitykset 2.7.2019

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitykset ja niiden perusteella tehty poistumis-
turvallisuuden arviointi koskevat Helsingin Seniorisäätiön kohdetta Pa-
kilakoti osoitteessa Suovakuja 1 ja Heinämiehentie 2, 00660 Helsinki. 
Rakennuksista on toimitettu erilliset poistumisturvallisuusselvitykset ja 
ne on arvioitu tällä päätöksellä rakennuskohtaisesti.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset Heinätalon (Heinämiehentie 
2) osalta.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei täytä pe-
lastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia Suovatalon (Suovakuja 1) 
osalta.

Korjausmääräys:

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden toteuttamis-
suunnitelma Suovatalon osalta. Suunnitelmassa tulee esittää toimenpi-
teet ja aikataulu, joilla Suovatalon poistumisturvallisuus saatetaan vaa-
timusten mukaiselle tasolle 31.3.2021 mennessä.

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 31.10.2020

Huomautus:
Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei pelastusvi-
ranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen poistumisturvalli-
suutta vaatimusten mukaiseksi, on pelastusviranomaisen annettava 
poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin voidaan määrätä 
myös pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten 
automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen. 

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:
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Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitykset 3.7.2014, 2.7.2019
- poistumisturvallisuuden arviointi 3.11.2014
- poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 20.3.2015
- poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys 2.6.2015
- määräaikaisen palotarkastuksen pöytäkirja 75831 (27.5.2019) 
- toiminnanharjoittajan sähköpostitse toimittamat lisätiedot, mm. palo-
hälytysten paikantamisaikojen mittaukset 10.6.2020

Pakilakodin poistumisturvallisuus on arvioitu aiemmin 3.11.2014 tehdyl-
lä päätöksellä, jonka arvion mukaan poistumisturvallisuus ei ollut riittä-
vällä tasolla. Toiminnanharjoittaja määrättiin toimittamaan poistumistur-
vallisuuden toteuttamissuunnitelma, joka toimitettiin 23.3.2015. Pelas-
tusviranomaisen arvion mukaan toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä 
toimenpiteillä ei kuitenkaan voitu saattaa poistumisturvallisuutta riittä-
välle tasolle ja näin ollen annettiin poistumisturvallisuuden toteuttamis-
määräys 2.6.2015. Toteuttamismääräyksessä velvoitettiin varustamaan 
kohde automaattisella sammutuslaitteistolla vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Toiminnanharjoittaja tai kiinteistön omistaja ei ole valittanut 
päätöksestä. Määräaikaisella palotarkastuksella 27.5.2019 kävi ilmi, et-
tei sammutuslaitteiston asennuksesta ole tehty suunnitelmia, koska ra-
kennusten käyttöiän on arvioitu loppuvan vuonna 2025. Näin ollen pa-
lotarkastuksella määrättiin toiminnanharjoittaja päivittämään poistumis-
turvallisuusselvitykset tilanteen uudelleen arviointia varten. 

Pakilakoti on laitoshoitoa tuottava vanhainkoti, joka toimii kahdessa ra-
kennuksessa osoitteissa Suovakuja 1 ja Heinämiehentie 2. Rakennuk-
set ovat yhteydessä toisiinsa maanalaisen tunnelin kautta. 

SUOVATALO
Suovatalo (Suovakuja 1) on v. 1987 valmistunut nelikerroksinen raken-
nus, joista hoitolaitoskäytössä on kolme kerrosta. Rakennuksessa on 
11 ryhmäkotia, joissa asukkaita on poistumisturvallisuusselvityksen 
mukaan 145. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan asukkaiden toimin-
takyky on merkittävästi alentunut ja kaikki tarvitsevat 1-2 hoitajan avun 
pelastautumiseen. Asukkaiden vuoteissa on pelastuslakanat. Henkilö-
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kuntaa Suovatalossa on vähimmillään yöaikaan viisi hoitajaa. Lisäksi 
viereisessä Heinätalossa on kolme yöhoitajaa, jotka tarvittaessa voivat 
siirtyä avustamaan pelastustoimissa. Hälytys välittyy Heinätalon henki-
lökunnalle tekstiviestinä.    

Suovatalon kerrokset on palo-osastoitu ryhmäkotikohtaisesti EI30 ra-
kentein ja asukashuoneet osiin jaolla EI15 rakentein. Tilat on varustettu 
automaattisella paloilmoitinlaitteistolla, johon on lisätty kerroskohtaiset 
näyttölaitteet kanslioihin. Hälytys ilmenee paloryhmittäin, jotka sisältä-
vät useita huonetiloja. Toiminnanharjoittajan toimittaman hälytyksen 
paikantamisajan mittauksen perusteella hälytyksen paikantamiseen ku-
lui kerroksen hoitajalta yli kolme minuuttia, kun hoitaja siirtyi kerroksen 
toisesta päästä näyttölaitteelle ja sitten kerroksen toiseen päähän tar-
kistaen kaikki paloryhmän huoneet.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden pelastaminen sytty-
neestä palo-osastosta ei ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käy-
tettävissä olevan ajan puitteissa (2-3 minuuttia). 

HEINÄTALO
Heinätalo on v. 1970 valmistunut ja v. 2001 peruskorjattu kolmikerrok-
sinen rakennus, joista selvityshetkellä hoitolaitoskäytössä on kerrokset 
2 ja 3. Rakennuksessa on neljä ryhmäkotia, joissa on selvityshetkellä 
ollut 65 asukasta. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan asukkaiden 
toimintakyky on merkittävästi alentunut ja kaikki tarvitsevat 1-2 hoitajan 
avun pelastautumiseen. Asukkaiden vuoteissa on pelastuslakanat. 
Henkilökuntaa Heinätalossa on vähimmillään yöaikaan kolme yöhoita-
jaa. Lisäksi viereisessä Suovatalossa on viisi yöhoitajaa, jotka tarvit-
taessa voivat siirtyä avustamaan pelastustoimissa. Hälytys välittyy 
Suovatalon henkilökunnalle tekstiviestinä. 

Heinätalon ryhmäkodit on palo-osastoitu EI30 rakentein ja asuinhuo-
neet osiin jaolla EI15 rakentein. Rakennus on varustettu automaattisel-
la paloilmoittimella, jonka hälytys paikannetaan kerrosten näyttölaitteil-
ta. Hälytys ilmaistaan osoitteellisena, joten hälytyksen paikantaminen 
on nopeampaa kuin Suovatalossa. Kerrokset ovat myös pienempiä, jol-
loin siirtyminen hälyttävään tilaan on nopeampaa. 

Heinätalon poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mu-
kaan riittävä.
Arvio perustuu:
- asuinhuonekohtaiseen palo-osastointiin
- automaattiseen paloilmoittimeen (mahdollistaa nopean palon paikan-
tamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnis-
tymisen)
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- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloit-
taa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumistur-
vallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen suosittelee auto-
maattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja poistumisturvalli-
suuden parantamiseksi

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiset ehdot
2 Toteuttamissuunnitelma -ohje

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
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