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30 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin Kehitysvammatuki 
57ry, Myllykaaren kotiyhteisö, Kivensilmänkuja 7, 00920 Helsinki

HEL 2014-008599 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitykset 27.6.2014 ja 13.4.2015 sekä poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelmat 
2.12.2015 ja 30.9.2020 (As Oy Helsingin Helykoti)

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Helsingin Kehitysvammatuki 57:n kohdetta 
Myllykaaren kotiyhteisö (ent. ryhmäkoti) osoitteessa Kivensilmänkuja 7, 
00920 Helsinki. Päätös liittyy toiminnanharjoittajan laatimiin poistumis-
turvallisuusselvityksiin (27.6.2014 ja 13.4.2015), niiden perusteella teh-
tyihin poistumisturvallisuuden arviointeihin (28.8.2015 ja 12.10.2016) 
sekä toteuttamissuunnitelmaan 2.12.2015 ja kiinteistön omistajan toi-
mittamiin suunnitelmiin 30.9.2020. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei kaikilta
osin täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Tällä perus-
teella toiminnanharjoittaja velvoitettiin laatimaan pelastuslain 20 § mu-
kainen suunnitelma poistumisturvallisuuden parantamisesta (poistumis-
turvallisuuden toteuttamissuunnitelma). Toiminnanharjoittaja on toimit-
tanut suunnitelman 2.12.2015. Tämän jälkeen rakennuksen paloilmoi-
tinlaitteisto uusittiin, kohteessa pidettiin uusi poistumiskoe ja sen perus-
teella tehdyssä arvioinnissa (12.10.2016) toiminnanharjoittaja velvoitet-
tiin toimittamaan uusi toteuttamissuunnitelma. Kiinteistön omistaja As 
Oy Helykoti toimitti suunnitelmat Myllykaaren kotiyhteisön tilojen varus-
tamisesta automaattisella sammutuslaitteistolla 30.9.2020.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan As Oy Helykodin toteuttamis-
suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä poistumisturvallisuus voidaan 
saattaa vaatimusten mukaiseksi. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet 
tulee toteuttaa esitetyn mukaisesti.

Ehdot:

Suunnitelman toteuttamisen lisäksi ehtoina riittävälle poistumisturvalli-
suudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liit-
teenä olevat yleiset ehdot.

Päätöksen perustelut

Aiemman päätöksen ja siinä mainittujen perusteluiden mukaisesti pois-
tumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pelas-
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tuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia (poistumisturvallisuuden ar-
viointi 12.10.2016).

Kiinteistön omistajan toimittamassa suunnitelmassa on esitetty poistu-
misturvallisuuden parantaminen toteutettavan asentamalla kiinteistön 
1. ja 2. kerrokseen automaattinen sammutuslaitteisto. Sammutuslait-
teiston asennus on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2021, mikäli korona-
virustilanne sen sallii. Pelastusviranomaisen arvion mukaan esitetyillä 
toimenpiteillä poistumisturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten mu-
kaiselle tasolle.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 31375

marja.tuomisto(a)hel.fi
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Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
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