
LIITE: Valokuvat katselmuksesta 16.9.2015, Abraham Wetterintie 4, 00880 HKI 

 

Hätäpoistumiskuilun sisäänkäynti rakennuksen väestönsuoja-/pukuhuonetilassa. 

 

Hätäpoistumisluukun kiinnitykseen käytetty ruuvi 
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Hätäpoistumisluukun ruuvi kiinnitettynä luukun vasempaan reunaan 

 

Hätäpoistumiskuilu sisältä käsin katsottuna. Näkymä ulkoseinään päin. 
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 Hätäpoistumiskuilu sisältä 
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Rakennuksen ulkoseinä paloalueen kohdalla. Hätäpoistumiskuilun ulostulo sijaitsee nurmikkoalueen 

keskivaiheilla 

 

Uutta maalauspintaa ulkoseinässä  
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Toisen hätäpoistumiskäytävän ulostuloluukku 




