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5 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Omakotisäätiö, Merilän palvelu-
talo, Puotilantie 3 B, 00910 Helsinki

HEL 2014-007271 T 09 05 00

Poistumisturvallisuusselvitys 28.5.2014

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) 19 § 
mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen. Poistumisturvallisuusselvi-
tys ja sen perusteella annettava poistumisturvallisuuden arviointi kos-
kevat Omakotisäätiön kohdetta Merilän palvelutalo osoitteessa Puoti-
lantie 3 B, 00910 Helsinki.

Pelastusviranomainen on arvioinut poistumisturvallisuutta määräaikai-
sen palotarkastuksen yhteydessä 6.10.2015
                                                                 
Pelastusviranomainen on vaatinut toiminnanharjoittajaa täydentämään 
poistumisturvallisuusselvitystä kohteen palo-osastointiin liittyvillä tiedoil-
la. Toiminnanharjoittaja on toimittanut vaaditut täydennykset 8.1.2016.

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja
määräaikaisella palotarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella 
poistumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pe-
lastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. 

Poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten 
mukaiseksi pelastusviranomainen antaa seuraavat korjausmääräykset:

Korjausmääräys:

Palon paikantamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpi-
teiden nopeuttamiseksi paloilmoitinjärjestelmään tulee lisätä näyttölait-
teet rakennuksen 2. ja 3. kerrokseen. 

Määräaika: 31.12.2016

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot sekä seu-
raavat erityisehdot:

1. Kaikissa asukkaiden vuoteissa tulee pitää pelastuspatja tai -lakana 
käyttövalmiina. Henkilökunta tulee olla koulutettu niiden käyttöön.
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Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti. Päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Jos poistumisturvallisuusselvityk-
sen tietoihin ei sitä päivitettäessä tehdä muutoksia, toiminnanharjoitta-
jan on ilmoitettava tästä kirjallisesti alueen pelastusviranomaiselle.

Päätöksen perustelut

Merilän palvelutalo tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ikäih-
misille kolmessa 15-paikkaisessa ryhmäkodissa. Lisäksi palvelutalossa 
on 12 vuokra-asuntoa itsenäisesti asuville ikäihmisille. Toiminnanhar-
joittajan toimittaman poistumisturvallisuusselvityksen mukaan osa 
asukkaista pystyy poistumaan omatoimisesti kehotuksesta tai avustet-
tuna, osa on täysin avustettavia ja eivätkä kykene omatoimiseen pelas-
tautumiseen lainkaan. Palvelutalossa on vähimmillään henkilökuntaa 
yöaikaan kolme hoitajaa, yksi kussakin ryhmäkodissa. Lisäksi vierei-
sessä Mäntylän palvelutalossa on kaksi yöhoitajaa. Hätätilanteissa 
henkilökunta on ohjeistettu hälyttämään viereisen talon henkilökunta 
soittamalla. Henkilökunta on saanut paloturvallisuuskoulutusta.   

Merilän palvelutalo toimii v. 1993 valmistuneessa kolmikerroksisessa 
rakennuksessa. Ryhmäkodit ja asuinhuoneet sijaitsevat 1.-3. kerrok-
sessa ja kellarikerroksessa on varasto-, toimisto ja sosiaalitiloja sekä 
sauna ja jätehuollon tilat. Ryhmäkotien asuinhuoneet ja palveluasunnot 
on palo-osastoitu EI15 osiin jaolla. Lisäksi joka kerroksessa on kaksi 
EI30 palo-osastoitua porraskäytävää ja ryhmäkotien ja palveluasunto-
jen käytävällä on palohälytyksestä automaattisesti sulkeutuva EI30 pa-
lo-ovi.

Rakennus on varustettu automaattisella paloilmoitinlaitteistolla, jonka 
keskus sijaitsee kellarikerroksessa. 1. kerroksen ryhmäkodin kanslias-
sa on paloilmoittimen lisänäyttölaite, josta ryhmäkotien henkilökunta 
paikantaa hälyttävän kohteen. 2. ja 3. kerroksissa ei ole lisänäyttölait-
teita. Tästä johtuen 2. ja 3. kerroksen osalta hälytyksen paikantaminen 
on hidasta, koska joko henkilökunnan tulee lähteä tarkistamaan hälyttä-
vä kohde 1. kerrokseen tai soittaa 1. kerroksen henkilökunnalle. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden pelastaminen sytty-
neestä palo-osastosta ei ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käy-
tettävissä olevan ajan puitteissa, johtuen liian pitkästä hälytyksen pai-
kantamisajasta. Näin ollen paloilmoitinjärjestelmään tulee lisätä näyttö-
laitteet rakennuksen 2. ja 3. kerrokseen.

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
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pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumistur-
vallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen suosittelee auto-
maattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja poistumisturvalli-
suuden parantamiseksi.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1
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