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14 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin seurakuntayhtymä, 
Lehtisaaren nuorisokoti, Liljasaarentie 1 Helsinki

HEL 2014-008780 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 01.07.2014

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) 19 § 
mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen. Poistumisturvallisuusselvi-
tys ja sen perusteella annettava poistumisturvallisuuden arviointi kos-
kevat Helsingin seurakuntayhtymän kohdetta Lehtisaaren nuorisokoti 
osoitteessa Liljasaarentie 1, Helsinki.

Pelastusviranomainen on arvioinut poistumisturvallisuutta määräaikai-
sen palotarkastuksen yhteydessä 25.05.2016.
                                            
Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja
määräaikaisella palotarkastuksella tehtyjen havaintojen sekä toimin-
nanharjoittajalta saatujen lisätietojen  perusteella poistumisturvallisuus 
ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pelastuslain 18 §:ssä 
säädettyjä vaatimuksia. 

Poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten 
mukaiseksi pelastusviranomainen antaa seuraavat korjausmääräykset:

Korjausmääräys

1. Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden toteutta-
missuunnitelma. Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet ja aikataulu, 
joilla poistumisturvallisuus saatetaan vaatimusten mukaiselle tasolle 
vuoden 2017 loppuun mennessä.

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 31.12.2016.

Huomautus:
Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei pelastusvi-
ranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen poistumisturvalli-
suutta vaatimusten mukaiseksi, tulee pelastusviranomaisen antaa pois-
tumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin voidaan määrätä myös 
pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten auto-
maattisen sammutuslaitteiston asentaminen.

Ehdot
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Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti. Päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Jos poistumisturvallisuusselvityk-
sen tietoihin ei sitä päivitettäessä tehdä muutoksia, toiminnanharjoitta-
jan on ilmoitettava tästä kirjallisesti alueen pelastusviranomaiselle.

Päätöksen perustelut

Lehtisaaren nuorisokoti on sijaishuollon yksikkö, joka tarjoaa laitospai-
kan kahdelletoista 13 - 18 -vuotiaalle tytölle. Nuorisokoti toimii vuonna 
1968 valmistuneessa kaksikerroksisessa rakennuksessa. 

Kaikkien asukkaiden toimintakyky on toiminnanharjoittajan arvion mu-
kaan normaali ja he pystyvät poistumaan rakennuksesta täysin omatoi-
misesti. Asukkaiden vapaata liikkumista on rajoitettu siten, että ulos-
käyntien ovet pidetään yöaikaan lukittuina ja ne ovat avattavissa vain 
henkilökunnan hallussa olevalla avaimella. Paikalla on henkilökuntaa 
kaikkina vuorokaudenaikoina, vähimmillään yöaikaan koko rakennuk-
sessa yksi (1).

Nuorisokodin toiminta sijoittuu kolmeen kerrokseen. Ensimmäisessä 
kerroksessa katutasolla on harraste- ja teknisiä tiloja. Toisessa kerrok-
sessa on ryhmäkoti yhteensä yhdeksälle asukkaalle ja rakennuksen 
ylimmässä kolmannessa kerroksessa on asumisharjoitteluyksikkö kol-
melle asukkaalle. 

Ryhmäkoti muodostaa yhden yhtenäisen palo-osaston, eli yksittäisiä 
asuinhuoneita ei ole palo-osastoitu (osiin jako). Poistuminen tapahtuu 
A- ja B- porraskäytäviin ja sitä kautta ulos. Ryhmäkodin kahteen por-
raskäytävään johtavat ovet pidetään yöaikaan lukittuina ja avain on 
henkilökunnalla. 

Asumisharjoitteluyksikössä rakennuksen kolmannessa kerroksessa on 
kaksi erillistä huoneistoa, jotka on jaettu omiin palo-osastoihinsa. Pois-
tuminen tapahtuu huoneistojen ulko-ovien kautta A-porraskäytävään ja 
sitä kautta ulos. 
Molemmissa huoneistoissa on parveke, joka on lukittu. Näin ollen ainoa 
poistumisreitti molemmista huoneistoista on tie porrashuoneen kautta 
ulos.

Rakennus on varustettu sähköverkkoon kytketyllä palovaroitinjärjestel-
mällä. Palovaroitinjärjestelmän näyttöpaneeli sijaitsee rakennuksen toi-
sessa kerroksessa henkilökunnan toimistossa. Hälytyksen sattuessa 
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näyttöpaneelin merkkivaloista voi tulkita, mistä kerroksesta ja mistä 
osasta (oikea / vasen puoli) rakennusta hälytys tulee. Hälytys kuuluu 
jatkuvana äänimerkkinä siinä tilassa, josta hälytys tulee. Jokaisessa 
asuinhuoneessa on oma ilmaisimensa. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan kaikkien asukkaiden pelastami-
nen palo-osastosta ei ole kaikissa tilanteissa mahdollista turvalliseen 
poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa, perustuen seuraa-
viin seikkoihin:

Hälytyksen paikantaminen ei ole mahdollista riittävän nopeasti nykyi-
sen palovaroitinjärjestelmän puitteissa.

Asukkaiden poistuminen on rajoitettua uloskäyntien ollessa lukittuina. 
Jos asukkaiden liikkumista on tarpeen rajoittaa normaalioloissa, tulee 
lukituksen olla sellainen, että hätätilanteen sattuessa poistuminen on 
mahdollista esteettömästi. Lisäksi on huomioitava, että kerroksen olles-
sa yhtenäistä palo-osastoa, on koko kerroksen oltava tyhjä kolmessa 
(3) minuutissa hälytyksen alkamisesta.

Päätöksen säädösperusteet

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §.
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