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32 §
Poistumisturvallisuuden arviointi Helsingin Diakonissalaitos, Saner-
va-Koti, Karistimentie 4

HEL 2015-010873 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 2.10.2015

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) 19 § 
mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen. Poistumisturvallisuusselvi-
tys ja sen perusteella annettava poistumisturvallisuuden arviointi kos-
kevat Helsingin Diakonissalaitoksen palveluasumisyksikkö Sanerva-
Kotia osoitteessa Karistimentie 4, Helsinki.

Pelastusviranomainen on arvioinut poistumisturvallisuutta määräaikai-
sen palotarkastuksen yhteydessä 31.8.2016.

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja
määräaikaisella palotarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella 
poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomaisen arvion mukaan pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti. Päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Jos poistumisturvallisuusselvityk-
sen tietoihin ei sitä päivitettäessä tehdä muutoksia, toiminnanharjoitta-
jan on ilmoitettava tästä kirjallisesti alueen pelastusviranomaiselle.

Päätöksen perustelut

Sanerva-Koti on monisairaiden sekä mielenterveyskuntoutujien palve-
luasumisyksikkö Helsingin Myllypurossa.

Kiinteistössä asutaan neljässä kerroksessa. 1. kerroksessa on viisi 
asuntoa mielenterveyskuntoutujille, jotka kykenevät omatoimisesti pois-
tumaan. 2. ja 3. kerroksessa on Sanerva-Kodin asumispalveluyksikkö. 
Molemmissa kerroksissa on 24 asuntoa. Asumispalveluyksikön asuk-
kaat tarvitsevat ohjausta ja apua poistumiseen. 4. kerroksessa on 24 
tavallista opiskelija-asuntoa. Kaikki asunnot ovat yhden hengen asunto-
ja.
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Poistumisturvallisuusselvityksen piiriin kuuluu viisi omatoimiseen pois-
tumiseen kykenevää asukasta 1. kerroksessa, 24 ohjausta tai avustus-
ta tarvitsevaa asukasta 2. kerroksessa ja 24 ohjausta tai avustusta tar-
vitsevaa asukasta 3. kerroksessa.

Henkilökuntaan kuuluvia on paikalla vähimmillään yöaikaan kaksi. Päi-
vä- ja ilta-aikaan henkilökunnan määrä vaihtelee 8 – 12 välillä.

Rakennuksen paloluokka on P1. Palo-osastointi on toteutettu kerroksit-
tain siten, että jokainen asunto on EI30 tasoisesti palo-osastoitu. Lisäk-
si molemmat porrashuoneet, hissikuilu ja iv-kuilu ovat omia palo-osas-
toja. Kerroksissa asukkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat ovat omia 
palo-osastoja. Poistumisreitteinä toimivat kaksi toisistaan riippumatonta 
porrashuonetta.

Rakennus on varustettu osoitteellisella automaattisella paloilmoitinlait-
teella. Paloilmoitinkeskus sijaitsee 1. kerroksen tuulikaapissa. Paloil-
moittimen näyttölaitteita on 2. ja 3. kerroksen toimistoissa. Paloilmoitin-
painikkeita on kaikissa kerroksissa. Koko rakennus on suojattu auto-
maattisella sammutuslaitteistolla. Alkusammutuskalustona kiinteistössä 
on pikapaloposteja, käsisammuttimia ja sammutuspeitteitä.

Palohälytystilanteessa asukkaat ohjataan ensisijaisesti omiin asuntoi-
hin. Henkilökunta on harjoitellut palohälytyksen paikantamista näyttö-
laitteista ja on kykeneväistä aloittamaan alkusammutus- ja pelastustoi-
menpiteet palavasta tilasta ennen olosuhteiden muuttumista hengen-
vaarallisiksi.

Edellä mainituin perustein poistumisturvallisuus on pelastusviranomai-
sen arvion mukaan riittävä. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokau-
den siten, että henkilökunta kykenee evakuoimaan palavan tilan ennen 
olosuhteiden muuttumista hengenvaarallisiksi. Arvio perustuu seuraa-
viin oletuksiin:

- Asuntokohtainen palo-osastointi on kunnossa estäen ja hidastaen sa-
vukaasujen leviämistä.

- Automaattinen sammutuslaitteisto sammuttaa tai rajoittaa paloa es-
täen olosuhteiden muuttumisen hengenvaarallisiksi ja antaa lisäaikaa 
pelastamiseen.

- Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä näyttölaitteineen havaitsee al-
kavan palon ja mahdollistaa palon nopean paikantamisen sekä mah-
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dollistaa henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnisty-
misen.

Säädösperusteet

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Eero Kivinen, palotarkastaja, puhelin: 310 30724

eero.kivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


