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45 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Aspa Palvelut Oy, Aspa –koti Ko-
ralli, Leikosaarentie 28 B, 00990 Helsinki

HEL 2014-008828 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 2.7.2014 ja 29.9.2016

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Aspa Palvelut Oy:n kohdetta Aspa –koti Ko-
ralli osoitteessa Leikosaarentie 28 B, 00990 Helsinki.

Poistumisturvallisuutta arvioitiin määräaikaisen palotarkastuksen yhtey-
dessä 29.9.2016.
                                            
Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja
määräaikaisella palotarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella 
poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomaisen arvion mukaan pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:
Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi.

Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumis-
turvallisuusselvityksen päivitys käsitellään seuraavan määräaikaisen 
palotarkastusten yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Aspa –koti Koralli tuottaa tehostettua palveluasumista 12 liikuntavam-
maiselle asukkaalle. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan osa asuk-
kaista on kykeneviä omatoimiseen pelastautumiseen, osa on avustetta-
via ja kaksi asukasta ovat pelastuslakanan avulla pelastettavia. Yhdek-
sän asukasta asuu Leikosaarentie 28 B-rapussa ja kolme ns. satelliit-
tiasukasta asuu lähietäisyydellä. Kaikki satelliittiasukkaat ovat toimin-
nanharjoittajan arvion mukaan kykeneviä omatoimiseen pelastautumi-
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seen omasta asunnostaan. Henkilökuntaa on vähimmillään paikalla yö-
aikaan yksi ohjaaja, mutta palovaroitinjärjestelmän hälytys välittyy 
myös viereisessä rakennuksessa sijaitsevalle Aspa –koti Simpukan 
henkilökunnalle, joka tulee tarvittaessa apuun. Henkilökunta on saanut 
paloturvallisuuskoulutusta. 

Aspa –koti Koralli toimii v. 2001 valmistuneessa 8-kerroksisessa ker-
rostalossa. Asunnot sijaitsevat B-portaassa 1. ja 2. kerroksessa ja yksi-
kön yhteiset tilat (keittiö, olohuone, toimistotilat) sijaitsevat 2. kerrok-
sessa. Kukin asunto on palo-osastoitu EI30 ovin. Asunnot on varustettu 
kutsulaitejärjestelmään liitetyistä palovaroittimilla, joiden hälytys välittyy 
henkilökunnan kännykkään. Hälytys näkyy sekä kännykässä että toi-
mistotilassa olevassa keskuslaitteessa asuntokohtaisena tilatietona. Ti-
loja ei ole varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä. 

Toiminnanharjoittajan selvityksen ja pelastusviranomaisen arvion mu-
kaan asukkaiden poistuminen syttyneestä palo-osastosta / pelastami-
nen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimenpitein on mahdol-
lista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Ar-
vio perustuu:
- asukkaiden vähäiseen määrään ja vain vähäisesti alentuneeseen toi-
mintakykyyn
- palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemi-
seen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen 
aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet
- asuntokohtaiseen palo-osastointiin 

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumistur-
vallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen suosittelee auto-
maattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja poistumisturvalli-
suuden parantamiseksi.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf

Muutoksenhaku
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Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


