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53 §
Poistumisturvallisuuden arviointi Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysvirasto, Kannelmäen palvelutalo, Urkupillintie 4

HEL 2014-015397 T 09 00 00

11.10.2016

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviras-
ton kohdetta Kannelmäen palvelutalo osoitteessa Urkupillintie 4, Hel-
sinki.

Poistumisturvallisuutta arvioitiin määräaikaisen palotarkastuksen yhtey-
dessä 10.10.2016.
                                            
Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja
määräaikaisella palotarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella 
poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomaisen arvion mukaan pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset. 

Ehdot

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:
Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi.

Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumis-
turvallisuusselvityksen päivitys käsitellään seuraavan määräaikaisen 
palotarkastusten yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Kannelmäen palvelutalo tuottaa tehostettua palveluasumista. Palvelu-
talossa on kaksi muistisairaiden ryhmäkotia sekä kolme asumispalvelu-
yksikköä. Palvelutalo koostuu kolmesta (A, B ja C) taloista, jotka ovat 
yhteydessä toisiinsa.

A-talossa on 1. ja 2. kerroksessa ryhmäasumisen yksiköt, joissa on yh-
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teensä 27 asukasta. 3. ja 4. kerroksessa on suljetut muistisairaiden yk-
siköt, joissa on asukkaita yhteensä 26. B-talon kerrokset 1 – 4 ovat pal-
veluasumisyksikköä, jossa on 44 asukasta. C-talossa on päivätoiminto-
ja ja yhteiskäytössä olevia tiloja. Yhteensä asukkaita on 97. Toiminnan-
harjoittaja on arvioinut asukkaista n. viidenneksen olevan täysin autet-
tavia ja loppujen olevan autettavia. Lähes kaikkien asukkaiden vuoteis-
sa on pelastuslakanat. Lähitulevaisuudessa loppujenkin asukkaiden 
vuoteisiin hankitaan pelastuslakanat.

Henkilökuntaa on vähimmillään yöaikaan paikalla kolme (3). Kaksi 
heistä on A-talossa ja yksi B- talossa. Muina aikoina henkilökunnan 
määrä on noin 15.

Rakennus on paloluokaltaan P1. A-talossa kaikki kerrokset on jaettu 
kahteen palo-osastoon pl. 2. kerros. Kaikki asuinhuoneet on palo-osas-
toitu EI30 luokkaisesti. Porrashuoneet, hissikuilut, osa teknisistä tiloista 
ja väestönsuoja on palo-osastoitu omiksi palo-osastoiksi. B-talossa ker-
roksia ei ole jaettu kahteen palo-osastoon, muutoin palo-osastointi vas-
taa A-talon palo-osastointia.

Kiinteistön kaikista osista (A, B ja C) on kaksi toisistaan riippumatonta 
poistumisreittiä.

Kiinteistö on varustettu osoitteellisella automaattisella paloilmoitinlait-
teella ja automaattisella sammutuslaitteistolla. Henkilökunnan käytössä 
on puhelimet, joihin tulee tieto palohälytyksestä paikantamistietoineen. 
Paikantamiskaaviot ovat kaikissa kerroksissa. Lisäksi kiinteistö on va-
rustettu paloilmoitinpainikkeilla ja alkusammutuskalustolla.
                                            
Palohälytystilanteessa palokellot soivat ja henkilökunta saa tekstiviesti-
nä tiedon palohälytyksestä puhelimiin. Henkilökunta paikantaa hälyttä-
vän tilan tekstiviestin ja kerroksissa olevien paikantamiskaavioiden 
avulla. Henkilökunta pelastaa välittömässä vaarassa olevat asukkaat 
seuraavaan palo-osastoon.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on riittävä. 
Henkilökunta kykenee pelastamaan asukkaat palavasta tilasta ennen 
olosuhteiden muuttumista hengenvaarallisiksi. Arvio perustuu seuraa-
viin oletuksiin:

- automaattinen paloilmoitinlaite havaitsee alkavan palon varhaisessa 
vaiheessa ja hälyttää henkilökunnan
- palo-osastointi on kunnossa ja hidastaa tai estää savukaasujen leviä-
mistä
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- automaattinen sammutuslaitteisto toimii ja sammuttaa tai hidastaa 
merkittävästi palon kehittymistä

Päätöksen säädösperusteet

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 § ja 81 §

Lisätiedot
Eero Kivinen, palotarkastaja, puhelin: 310 30724

eero.kivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot A.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


