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54 §
Poistumisturvallisuuden arviointi Mefys Oy, Hoivakoti Varpula, Joki-
niementie 11 A

HEL 2016-010974 T 09 00 00

7.10.2016

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Mefys Oy:n kohdetta Hoivakoti Varpula osoit-
teessa Jokiniementie 11 A, Helsinki.

Poistumisturvallisuutta arvioitiin määräaikaisen palotarkastuksen yhtey-
dessä 3.8.2016.

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja
määräaikaisella palotarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella 
poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomaisen arvion mukaan pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset. 

Ehdot

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:
Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi.

Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumis-
turvallisuusselvityksen päivitys käsitellään seuraavan määräaikaisen 
palotarkastusten yhteydessä.

Suositukset

Toiminnanharjoittajaa suositellaan hankkimaan toimintakyvyltään autet-
tavien tai täysin autettavien asukkaiden vuoteisiin pelastuslakanat tai 
pelastuspatjat. Pelastuslakana tai – patja nopeuttaa ja helpottaa vuo-
teessa olevan henkilön pelastamista ja siirtämistä turvaan tilanteissa, 
joissa asukas tulee hätäsiirtää majoitushuoneesta ulos.

Päätöksen perustelut
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Hoivakoti Varpula on tehostettua palveluasumista tuottava hoivakoti 16 
muistisairaalle vanhukselle. Hoivakoti toimii yhdessä rakennuksessa 
kolmessa kerroksessa.

Hoivakodin 16 asukkaasta toiminnanharjoittaja on arvioinut 13 avustet-
tavaksi ja kolme täysin avustettaviksi arvioitaessa heidän kykyä pelas-
tautua tulipalotilanteessa. Yksikään asukas ei kykene pelastautumaan 
omatoimisesti tai ohjattuna. Henkilökuntaa on vähimmillään yöaikaan 
paikalla yksi. Muina aikoina henkilökunnan määrä vaihtelee kolmesta 
(3) neljään (4).

Hoivakoti koostuu kellarikerroksesta ja 1. ja 2. kerroksesta, joissa asuk-
kaat asuvat. Rakennus on paloluokaltaan P2. Kerrokset ovat yhteydes-
sä toisiinsa avoportaan kautta ja rakennus koostuu yhdestä palo-osas-
tosta pois lukien hissikuilu, lämmönjakohuone ja pyykkikuilu, mitkä ovat 
omia palo-osastoja. Majoitushuoneet on osiin jaettu EI15 rakentein. 
Majoitushuoneet ovat yhden hengen huoneita. Kaikista kerroksista on 
kaksi poistumisreittiä ulos. Lisäksi 1. kerroksen yhteydessä on pääsi-
säänkäynti.

Koko rakennus on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla. Sam-
mutuslaitteiston yhteyslaitteena on paloilmoitin. Paloilmoittimeen on lii-
tetty paloilmoitinpainikkeita, joita on kiinteistön kaikissa kerroksissa. 
Kiinteistön tilat on suojattu lisäksi osoitteellisella palovaroitinjärjestel-
mällä, minkä keskus sijaitsee 1. kerroksen aulassa. Lisäksi kiinteistös-
sä on alkusammutuskalustoa.

Palohälytystilanteessa henkilökunta paikantaa palohälytyksen palova-
roitinjärjestelmän avulla. Vuorokaudenajasta ja tilanteesta riippuen hen-
kilökunta avustaa asukkaat omiin asuinhuoneisiin tai ulos. Henkilökun-
nalla on valmiudet alkusammutus- ja pelastustoimenpiteisiin.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on riittävä. 
Arvio perustuu seuraaviin oletuksiin:

- palovaroitinjärjestelmä havaitsee tulipalon varhaisessa vaiheessa ja 
varoittaa henkilöitä
- automaattinen sammutuslaitteisto sammuttaa tai rajoittaa sekä hidas-
taa palon kehittymistä antaen lisäaikaa pelastustoimenpiteille
- majoitushuonekohtainen osiin jako on kunnossa estäen tai hidastaen 
savukaasujen leviämistä
- henkilökunnan valmiuteen ja kykyyn aloittaa pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 § ja 81 §
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Lisätiedot
Eero Kivinen, palotarkastaja, puhelin: 310 30724

eero.kivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


