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56 §
Pelastuslaitoksen lausunto poikkeamispäätöshakemuksesta Valli-
lan tonteille 22390/1 ja 3, Bruno Granholmin kuja 4 (Pasilan konepa-
ja-alue)

HEL 2016-010635 T 10 04 01

Päätös

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon poikkeamispäätöshakemuk-
sesta Vallilan tonteille 22390/1 ja 3, Bruno Granholmin kuja 4 (Pasilan 
konepaja-alue).

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa poikkeamiselle kaavasta. 
Mutta samalla toteaa, että alustavien suunnitelmien mukainen rauta-
kauppa ei täytä Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvalli-
suusmääräyksen taulukoiden vaatimuksia, joten sitä ei voi sijoittaa ny-
kyisiin rakennuksiin esitetysti.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää pelastuslaitoksen kannanottoa poik-
keamispäätöshakemuksesta Vallilan tonteille 22390/1 ja 3, Bruno 
Granholmin kuja 4.

Poikkeamispäätös mahdollistaisi kaava-alueella käyttämättömän liiketi-
lan kerrosalan sijoittamisen tontille 1 (Kokoonpanohallirakennus) ja sen 
vähäisen ylityksen. Nykyisessä kaavassa alueella on rajoitettu myymä-
lätilan kokonaismääräksi 10000 k-m2, josta tontille 3 (sähköjunahalli) 
on osoitettu 4500 k-m2 ja alueella on jo käytetty 296 k-m2. Enimmäis-
myymälätilakerrosala ylittyisi 331 k-m2. Tarkoituksena on Kokoonpano-
hallin käyttöönotto kokonaisuudessaan liiketilana (10035 k-m2) ja Säh-
köjunahalli pysäköintilaitoksena (13780 k-m2).

Alustavien suunnitelmien mukaan liiketilaan on tarkoitus sijoittaa ns. 
rautakauppa.

Alustavissa suunnitelmissa rakennus on esitetty P2-paloluokkaan ja 
myymälässä on nykyisiä kantavia metallirakenteita. Lausunnossa olete-
taan, ettei nykyisillä kantavilla metallirakenteilla ole palonkestoaikaa. Li-
säksi myymälään on sijoitettu parvikerros ja pysäköintilaitokseen 3.ker-
ros. Rakennus ylittää P2-paloluokan vaatimukset korkeuden ja kerros-
luvun osalta. Myös palo-osaston suurin sallittu enimmäisala 2400 m2 
ylitetään ja kantavien rakenteiden vaatimukset ei täyty. Esitetyllä sp-
rinklerilaitteistolla ei voi perustella em. ylityksiä. 
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Suurmyymälänä toimivan rautakaupan tulee täyttää paloturvallisuuden 
osalta olennaiset vaatimukset ja erityisesti tulee ottaa huomioon palo-
kuormien ja kemikaalien määrä, ominaisuudet ja sijoittelu sekä näiden 
vaikutus paloturvallisuusratkaisuihin.

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi
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