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65 §
Poistumisturvallisuuden arviointi  / Sosiaali- ja terveysvirasto, Pu-
kinmäen tukikoti, Sunilantie 2, 00720 Helsinki

HEL 2014-009939 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 13.8.2014 / Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 28.11.2016

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee Sosiaali- ja terveysviraston 
kohdetta Pukinmäen tukikoti osoitteessa Sunilantie 2, 00720 Helsinki. 
Päätös liittyy pelastuslain (379/2011) 19 § mukaiseen, toiminnanharjoit-
tajan laatimaan poistumisturvallisuusselvitykseen (13.8.2014) ja sen 
perusteella 29.9.2015 annettuun poistumisturvallisuuden arviointiin.

Poistumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pe-
lastuslain 18 § mukaisia vaatimuksia, minkä perusteella toiminnanhar-
joittaja velvoitettiin laatimaan pelastuslain 20 § mukainen suunnitelma 
poistumisturvallisuuden parantamisesta (poistumisturvallisuuden toteut-
tamissuunnitelma). Toiminnanharjoittaja on toimittanut suunnitelman 
28.11.2016. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus voidaan 
saattaa vaatimusten mukaiseksi toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä 
toimenpiteillä. Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa toimenpiteet suun-
nitelmassa esitetyn mukaisesti. Toimenpiteiden riittävyyden arvioimi-
seksi pelastusviranomainen antaa kuitenkin seuraavan korjausmää-
räyksen:

Korjausmääräykset:

Kohteessa tulee järjestää poistumiskoe asukkaiden omatoimisen pelas-
tautumisen todentamiseksi. Pelastusviranomainen tulee seuraamaan 
poistumiskoetta tarkkailijana. Poistumiskokeen havaintoja käytetään 
perusteena pelastusviranomaisen tekemässä poistumisturvallisuuden 
arvioinnissa. 

Poistumiskoe tulee järjestää simuloiden aikaa, jolloin yksikössä ei ole 
henkilökuntaa. Poistumiskoe tulee järjestää koko yksikön osalta ja 
asukkaiden tulee olla paikalla. Poistumiskokeen aikana tulee soittaa 
palokelloja, jotta tilanne on mahdollisimman todentuntuinen. 

Lisäksi asukkaiden kanssa tulee kerrata yksikön paloturvallisuus- ja 
poistumisohjeet ja lisätä tarvittavat ohjeet soluasuntoihin, esim. keittiön 
tai olohuoneen seinälle.
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Määräaika: 30.6.2017

Ehdot:

Suunnitelman toteuttamisen ja edellä mainitun korjausmääräysten li-
säksi ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuu-
den ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot. 

Lisäksi pelastusviranomainen edellyttää, ettei yksikköön jatkossa sijoi-
teta omatoimiseen pelastautumiseen kykenemättömiä asukkaita. 

Suositus:

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
asukkaiden toimintavalmius ja nopeasti aloitetut omatoimiset alkusam-
mutus- ja pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja 
poistumisturvallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen suo-
sittelee automaattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja poistu-
misturvallisuuden parantamiseksi. 

Päätöksen perustelut

Aiemman päätöksen ja siinä mainittujen perusteluiden mukaisesti pois-
tumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pelas-
tuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia (poistumisturvallisuuden ar-
viointi 29.9.2015).

Toiminnanharjoittaja on esittänyt toteuttamissuunnitelmassa, että:

- toimintakyvyltään heikoimmat asukkaat siirretään muihin, tuetumpiin 
asumisyksiköihin
- hitaimmin liikkuvat asukkaat sijoitetaan alakertaan, jossa asunnosta 
poistuminen ei vaadi portaiden käyttöä
- tukikotiin jäävien asukkaiden kanssa suoritetaan poistumiskokeita vä-
hintään kerran vuodessa.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan esitetyillä toimenpiteillä poistu-
misturvallisuus voidaan saada riittävälle tasolle, mutta asian todentami-
seksi tulee järjestää poistumiskoe, minkä perusteella tehdään vielä eril-
linen poistumisturvallisuuden arviointi.

Annettuja korjausmääräyksiä on noudatettava annettuun määräaikaan 
mennessä. 

Päätöksen säädösperusteet:
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Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf
2 Poistumiskoe-ohje.pdf
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Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
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