
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Pelastuslaitos
Pelastustoimen osasto

28.12.2016
Pelastusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 112 Agricolankatu 15 A +358 9 310 1651 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
helsinginpelastuslaitos@hel.fi http://www.hel.fi/pel +358 9 310 30029 FI02012566

67 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Niemikotisäätiö, Tinasepän asu-
miskuntoutusyksikkö, Tinasepäntie 48, 00620 Helsinki

HEL 2014-012037 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 6.10.2014

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Niemikotisäätiön kohdetta Tinasepän asu-
miskuntoutusyksikkö osoitteessa Tinasepäntie 48, 00620 Helsinki.

Poistumisturvallisuutta arvioitiin määräaikaisen palotarkastuksen yhtey-
dessä 13.10.2016. Lisäksi toiminnanharjoittaja velvoitettiin toteutta-
maan poistumiskoe asukkaiden omatoimisen pelastautumisen todenta-
miseksi. Poistumiskoe järjestettiin 25.11.2016.

Poistumisturvallisuusselvityksen, määräaikaisella palotarkastuksella 
tehtyjen havaintojen ja poistumiskokeen perusteella poistumisturvalli-
suus täyttää pelastusviranomaisen arvion mukaan pelastuslain 18 
§:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:
Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi.

Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumis-
turvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkas-
tusten yhteydessä.

Suositukset:

Pelastusviranomainen suosittelee, että yksikön palovaroitinjärjestelmä 
uusitaan osoitteelliseksi. Nykyinen palovaroitinjärjestelmä ilmoittaa hä-
lyttävän tilan ryhmäkohtaisesti ja osa ryhmistä on kahdessa kerrokses-
sa. Näin ollen hälyttävän tilan paikantaminen ja palon alkusammutuk-
sen aloittaminen on hidasta. 
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Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumistur-
vallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen suosittelee auto-
maattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja poistumisturvalli-
suuden parantamiseksi.

Päätöksen perustelut

Tinasepän asumiskuntoutusyksikkö on 37 mielenterveyskuntoutujan 
tuetun asumisen yksikkö. Asukkaat ovat toimitetun poistumisturvalli-
suusselvityksen mukaan toimintakyvyltään pääosin omatoimia ja osa 
kehotettavia tai ohjattavia. Yksikössä on henkilökuntaa lähes ympäri-
vuorokautisesti, pois lukien muutamia tunteja iltaisin ja aamuisin. Hen-
kilökunta ja asukkaat ovat saaneet paloturvallisuuskoulutusta. 

Tinasepän asumiskuntoutusyksikkö toimii v. 1969 valmistuneessa kak-
sikerroksisessa H-kirjaimen muotoisessa rakennuksessa. Asukkaiden 
asunnot on palo-osastoitu EI30 mukaisin rakentein. Yksikössä on usei-
ta porraskäytäviä ja uloskäyntejä. Tilat on varustettu palovaroitinjärjes-
telmällä, jonka keskus sijaitsee 1. kerroksessa ulko-oven vieressä. 

Yksikössä määrättiin pidettäväksi poistumiskoe asukkaiden omatoimi-
sen pelastautumisen todentamiseksi. Poistumiskoe toteutettiin 
25.11.2016 koko talon osalta ja asukkaiden kanssa oli käyty läpi poistu-
miseen liittyviä asioita. Yksikön henkilökunta ja palotarkastaja toimivat 
poistumiskokeessa tarkkailijoina, eivätkä puuttuneet asukkaiden toimin-
taan kokeen aikana. Poistumiskokeen perusteella asukkaat poistuivat 
asunnoistaan alle kolmessa minuutissa omatoimisesti.

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.
Arvio perustuu: 
- poistumiskokeessa tehtyihin havaintoihin asukkaiden riittävästä toi-
mintakyvystä 
- henkilökunnan lähes ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen 
aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet
- asuinhuonekohtaiseen palo-osastointiin
- palovaroitinjärjestelmän nopeaan palon havaitsemiseen ja asukkaiden 
varoittamiseen

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527
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marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


