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68 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin Diakonissalaitoksen 
Hoiva Oy, Hoiva Viikki, Agronominkatu 7, Helsinki

HEL 2016-008860 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 9.8.2016

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n 
kohdetta Hoiva Viikki, osoitteessa Agronominkatu 7, Helsinki.

Poistumisturvallisuutta arvioitiin määräaikaisen palotarkastuksen yhtey-
dessä 12.8.2016 sekä jälkitarkastuksen yhteydessä 21.11.2016.

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja
määräaikaisella palotarkastuksella ja jälkitarkastuksella tehtyjen ha-
vaintojen perusteella poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomai-
sen arvion mukaan pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Päätöksen perustelut

Hoiva Viikki on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikössä on kak-
si ryhmäkotia, joissa on yhteensä 36 asukasta. Hoiva Viikki sijaitsee 
VVO:n omistamassa senioreille tarkoitetussa kiinteistössä. Senioria-
suntoja on 107 ja he saavat kotihoidon palveluita.

Ryhmäkodeissa asuu molemmissa 18 asukasta. Asukkaat eivät pysty 
omatoimisesti tai ohjattuna pelastautumaan onnettomuus- tai vaarati-
lanteessa, vaan he ovat riippuvaisia henkilökunnan fyysisestä avusta. 
Kaikkien asukkaiden vuoteissa on pelastuslakanat. 1. kerroksen ryh-
mäkoti on muistisairaiden suljettu yksikkö. 2. kerroksen ryhmäkoti on 
psykogeriatrinen suljettu yksikkö.

Henkilökuntaa on vähimmillään yöaikaan paikalla kaksi (2) ja he jakau-
tuvat molempiin ryhmäkoteihin. Muina aikoina henkilökunnan määrä 
vaihtelee kymmenestä (10) kuuteen (6).

Rakennus on valmistunut 2011 ja sen paloluokka on P1. Kiinteistö 
koostuu siivistä A – G ja se on viisi (5) kerroksinen. Hoiva Viikin ryhmä-
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kodit sijaitsevat siivissä F ja G 1. ja 2. kerroksessa. Muut tilat ovat 
VVO:n senioriasuntoja.

Molemmat ryhmäkodit muodostavat kaksi palo-osastoa Ryhmäkodit ja-
kaa EI30 luokkainen automaattinen palo-ovi. Majoitushuoneet on osiin 
jaettu EI15 luokkaisesti. Ryhmäkotien poistumisreitit ovat palo-osastoi-
tuja EI60 luokkaisesti.

Molemmissa ryhmäkodeissa on mahdollisuus evakuoida asukkaita 
seuraavaan palo-osastoon samassa kerroksessa, joko ryhmäkodin toi-
selle puolelle tai eri rakennuksen osia yhdistävälle käytävälle. Lisäksi 1. 
kerroksen ryhmäkodista on uloskäynnit maantasolle kolmesta (3) koh-
dasta. 2. kerroksesta pääsee porrashuoneisiin kahdesta (2) kohdasta.

Kiinteistö on suojattu osoitteellisella automaattisella paloilmoittimella ja 
automaattisella sammutuslaitteistolla. Paloilmoittimeen on liitetty näyt-
tölaitteita yksi (1) kappale molempien ryhmäkotien kanslioihin sekä pa-
loilmoitinpainikkeita. Kiinteistössä on alkusammutuskalustoa.

Palohälytystilanteessa henkilökuntaa paikantaa palohälytyksen, pelas-
taa välittömässä vaarassa olevat asukkaat seuraavaan turvalliseen pa-
lo-osastoon sekä suorittaa mahdollisuuksien mukaan alkusammutuk-
sen. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on riittävä. 
Henkilökunta kykenee pelastamaan asukkaat syttyneestä tilasta ennen 
olosuhteiden muuttumista hengenvaarallisiksi. Arvio perustuu seuraa-
viin oletuksiin:

- automaattinen paloilmoitin havaitsee alkavan palon varhaisessa vai-
heessa, varoittaa asukkaita ja hälyttää henkilökunnan.
- automaattinen sammutuslaitteisto toimii ja sammuttaa tai rajoittaa pa-
loa huomattavasti antaen lisäaikaa pelastustoimenpiteille.
- palo-osastointi ja osin jako on eheä ja estää tai hidastaa merkittävästi 
savukaasujen leviämistä.
- henkilökunnan kykyyn aloittaa pelastustoimenpiteet.

Päätöksen säädösperusteet

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 § ja 81 §

Lisätiedot
Eero Kivinen, palotarkastaja, puhelin: 310 30724

eero.kivinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


