
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (3)
Pelastuslaitos
Pelastustoimen osasto

31.01.2017
Pelastusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 112 Agricolankatu 15 A +358 9 310 1651 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
helsinginpelastuslaitos@hel.fi http://www.hel.fi/pel +358 9 310 30029 FI02012566

9 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveysvirasto, Munk-
kiniemen palvelutalo, Professorintie 3

HEL 2017-000448 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 10.11.2016

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvalli-
suuden arviointi koskevat Sosiaali- ja terveysviraston Munkkiniemen 
palvelutaloa osoitteessa Professorintie 3, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei täytä pe-
lastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. 

Korjausmääräys:

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden toteuttamis-
suunnitelma.
Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet ja aikataulu, joilla poistumis-
turvallisuus saatetaan vaatimusten mukaiselle tasolle 31.5.2019 men-
nessä.

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 31.5.2017

Huomautus:
Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei pelastusvi-
ranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen poistumisturvalli-
suutta vaatimusten mukaiseksi, on pelastusviranomaisen annettava 
poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin voidaan määrätä 
myös pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten 
automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen. 

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 10.11.2016
- määräaikainen palotarkastus 27.1.2017

Kohteessa toimii palvelutalo, jossa tuotetaan ympärivuorokautista te-
hostettua palveluasumista. Asukkaita on 32. Asukkaiden toimintakyky 
on merkittävästi alentunut. Suurin osa asukkaista on poistumistilan-
teessa täysin avustettavia tai avustettavia. Henkilökuntaa on paikalla 
ympäri vuorokauden, vähimmillään yöaikana yksi (1).
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Palvelutalon toiminta jakautuu kolmeen rakennukseen (A, B ja C). Ra-
kennusten tiedot:
- rakennusvuosi 1998
- paloluokka P1
- kerrosluku 3

Palvelutalon tilat on suojattu osoitteellisella palovaroitinjärjestelmällä. 
Palovaroittimet hälyttävät paikallisesti asuinhuoneistoissa ja hälytys il-
maistaan myös rakennuksittain palokelloilla. A-rakennuksessa on jär-
jestelmän näyttölaite ja lisäksi järjestelmässä on hälytyksensiirto henki-
lökunnan puhelimeen.

Asunnot on palo-osastoitu (A60), asuntojen ovet luokkaa B30.
Asuntoja on A-rakennuksessa 3, B-rakennuksessa 11 ja C-rakennuk-
sessa 14.
Uloskäytävänä on kussakin rakennuksessa yksi palo-osastoitu porras-
huone, johon poistutaan huoneistoista sisäisen käytävän kautta.

Toiminnanharjoittajan mukaan kaikissa asukkaiden vuoteissa on pelas-
tuslakanat.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden pelastaminen sytty-
neestä palo-osastosta ei ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käy-
tettävissä olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu seuraaviin tekijöihin:
- asukkaiden toimintakyky merkittävästi alentunut
- yöaikana henkilökuntaa paikalla vain yksi (1)
- toiminta jakautuu kolmeen eri rakennukseen, mikä hidastaa henkilö-
kunnan suorittamia pelastustoimenpiteitä (siirtymäajat)
- tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla

Pelastusviranomaisen arvion mukaan palvelutalon suojaaminen auto-
maattisella sammutuslaitteistolla on tehokkain ja tarkoituksenmukaisin 
keino poistumisturvallisuuden varmistamiseksi, mikäli toiminnan luonne 
ja asukasrakenne säilyvät nykyisessä muodossaan.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Antti Järvenpää, palotarkastaja, puhelin: 09-31030126

antti.jarvenpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteuttamissuunnitelma-ohje 2017.pdf

Muutoksenhaku
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Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja


