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20 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveysvirasto, Visiit-
ti, Sofianlehdonkatu 8 B-rakennus, 00610 Helsinki

HEL 2015-003416 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitykset 17.3.2015 ja 10.3.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitykset ja niiden perusteella tehty poistumistur-
vallisuuden arviointi koskevat Sosiaali- ja terveysviraston kohdetta Vi-
siitti osoitteessa Sofianlehdonkatu 8, B-rakennus, 00610 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei täytä pe-
lastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Toiminnanharjoittajaa ei 
kuitenkaan velvoiteta laatimaan poistumisturvallisuuden toteuttamis-
suunnitelmaa, koska yksikkö on muuttamassa toiminnanharjoittajan ar-
vion mukaan v. 2017 lopussa viereiseen A-taloon. 

Koska poistumisturvallisuus ei ole nykyisissä tiloissa riittävällä tasolla, 
antaa pelastusviranomainen kuitenkin seuraavat korjausmääräykset 
poistumisturvallisuuden parantamiseksi: 

Korjausmääräykset:

1. Toiminta palohälytystilanteessa tulee suunnitella eri vuorokaudenai-
koina ja dokumentoida pelastussuunnitelmaan.

2. Palohälytyksen paikannusta tulee nopeuttaa nykyisestä paikantamis-
kuviin perustuvasta paikannuksesta. Tämä voidaan toteuttaa esim. lis-
taamalla paloilmoittimessa näkyvät tilojen numerokoodit ja niitä tarkoit-
tavat tilat selkokielisesti taulukkoon. Taulukko tulee olla näkyvillä paloil-
moitinkeskuksella.

3. Rakennuksen irti kytketty kuulutusjärjestelmä tulee ottaa takaisin 
käyttöön, mikäli se on teknisesti mahdollista.

4. Kohteen henkilökuntaa tulee kouluttaa toimimaan palohälytystilan-
teessa ja toimintaa tulee harjoitella, jotta se on riittävän nopeaa.

Määräaika: 31.5.2017

Ehdot:
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Edellä mainittujen korjausmääräysten lisäksi ehtoina riittävälle poistu-
misturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat pää-
töksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys kä-
sitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitykset 17.3.2015 ja 10.3.2017
- määräaikainen palotarkastus 1.3.2017 (ptk 64601)

Sofianlehdon B-rakennuksessa toimiva Visiitti on kehitysvammaisten 
lasten ja nuorten yksikkö enintään 12 asiakkaalle. Visiitin asiakkaat 
ovat yksikössä lyhytaikaisetsi, joten asukkaiden määrä ja toimintakyky 
vaihtelevat. Visiitti on jaettu kolmeen osaan. Yhdellä puolella ovat asia-
kaspaikat nuorimmaisille ja eniten tukea ja hoivaa tarvitseville asiakkail-
le, toisella puolella asiakaspaikat ovat varttuneemmille lapsille ja nuoril-
le sekä erillisessä kerroksessa ovat asiakaspaikat niille lapsille, jotka 
asuvat Visiitissä vuoroviikoin. Henkilökuntaa yksikössä on vähimmil-
lään yöaikaan kaksi ohjaajaa, yksi molemmissa kerroksissa.

Visiitin asukashuoneet on toteutettu osiin jaolla EI15-ovin ja kahden 
erillisen porraskäytävän ovet ovat EI30 rautalankalasiovia. Osastojen 
käytävät on jaettu kahtia käytävän keskellä olevilla ovilla, mutta ovista 
ei löytynyt palo-ovimerkintöjä ja ovet eivät olleet tiiviitä alareunastaan. 
Myöskään rakennuspiirustuksista ei löytynyt tietoa, että kyseiset ovet 
olisivat palo-ovia. Ovet oli varustettu automaattisin savun tunnistavin 
suljinlaittein.

Koko kiinteistö on varustettu automaattisella paloilmoittimella, jonka 
keskus sijaitsee 1. kerroksessa. Hälytys paikannetaan pohjakuvista ja 
palotarkastuksella 1.3.2017 todettiin, ettei henkilökunnalla ollut selvää 
mistä ja miten palohälytys paikannetaan. Keskukselta löytyi paikanta-
miskaaviot (pohjakuvat hälyttävien tilojen numeroilla), mutta henkilö-
kunta ei osannut niitä käyttää. Palotarkastuksella 1.3.2017 todettiin 
myös, että palohälytystilanteen toimintaohjetta tulee päivittää. Nykyi-
sessä ohjeessa lähtökohtana pidettiin eri kerroksiin soittamista, mitä ei 
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voida pitää parhaana tapana toimia sen hitauden takia. Rakennukses-
sa on ollut aiemmin käytössä kuulutusjärjestelmä, joka oli kytketty pois 
käytöstä. Kuulutusjärjestelmällä voitaisiin nopeasti saada tietoa raken-
nuksen eri toimijoille mistä hälytys tulee ja kukin yksikkö voisi ryhtyä 
tarpeellisiin toimiin. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden pelastaminen sytty-
neestä palo-osastosta ei ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käy-
tettävissä olevan ajan puitteissa.

Arvio perustuu:
- Asukkaiden alentuneeseen toimintakykyyn ja henkilökunnan määrään
- Tilojen palo-osastointiin ja poistumisjärjestelyihin
- Tilojen suojaustasoon (automaattinen paloilmoitin, ei sammutuslait-
teistoa)
- Palohälytyksen hitaaseen paikantamiseen
- Henkilökunnan riittämättömään valmiuteen toimia hätätilanteessa

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


