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88 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Finlands Svenska 
Söndagsskolförbund r.f, Bertahemmet, Matkamiehentie 2 D

HEL 2014-008714 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 30.6.2014

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut Finlands Svenska 
Söndagsskolförbund r.f:n laatiman, pelastuslain (379/2011) 19 § 
mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen 30.6.2014. 
Poistumisturvallisuusselvitys ja siitä annettava poistumisturvallisuuden 
arviointi koskevat kohdetta Bertahemmet osoitteessa Matkamiehentie 2 
D, Helsinki.

Pelastusviranomainen on tehnyt poistumisturvallisuuden arviointiin 
liittyvän kohdekäynnin 12.12.2014. 

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja 
kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella A-rakennuksen 
asuntojen osalta poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomaisen 
arvion mukaan pelastuslain 18 § säädetyt vaatimukset.

B-rakennuksen ryhmäkotien osalta poistumisturvallisuus täyttää 
pelastusviranomaisen arvion mukaan pelastuslain 18 § säädetyt 
vaatimukset ehdollisesti. Päätös on ehdollinen, kunnes henkilökunnan 
suorittamien pelastustoimenpiteiden toimintamalli ja 
pelastustoimenpiteisiin kuluva aika on toiminnanharjoittajan toimesta 
osoitettu jäljempänä kuvatulla poistumiskokeella.

Ehdot: 

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot sekä 
seuraavat erityisehdot:
1. B-rakennuksen ryhmäkodissa tulee järjestää poistumiskoe, jolla 
todennetaan henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden 
toimintamalli ja pelastustoimenpiteisiin kuluva aika. Poistumiskokeen 
lähtötilanteena tulee olla ryhmäkodissa yöaikaan syttyvä tulipalo ja 
koko ryhmäkodin (yhden kerroksen) evakuoiminen yöaikana paikalla 
olevan henkilökunnan toimenpitein.

Määräaika: 20.3.2015. Pelastusviranomainen tulee kutsua seuraamaan 
poistumiskoetta.
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Päätöksen perustelut

Kohteessa on vuokra-asuntoja huonokuntoisille vanhuksille sekä 28 
palveluasumispaikkaa ryhmäkodeissa.
Rakennus on 4-kerroksinen. Rakennuksen paloluokka on P1. 
Kohde jakautuu kahteen rakennusosaan:

Rakennusosa A:ssa on 44 vuokra-asuntoa huonokuntoisille 
vanhuksille. Rakennusosa A on palo-osastoitu asunnoittain (EI60) ja 
pystysuunnassa kolmeen palo-osastoon, jossa kussakin yksi portaikko. 
Kerrostasoilla on paloilmoittimeen kytketyt automaattisesti sulkeutuvat 
palo-ovet palo-osastojen rajoilla. Poistuminen hätätilanteessa tapahtuu 
palo-osaston portaikkoa pitkin alas tai viereiseen palo-osastoon 
samassa tasossa. Rakennusosa A on suojattu automaattisella 
sammutuslaitteistolla ja osoitteellisella automaattisella paloilmoittimella.

Rakennusosa B:ssa on 28 palveluasumispaikkaa. Asuintilat ovat 
neljässä kerroksessa, joissa enintään 8 asuinhuonetta ja asukasta. 
Kaikkien asukkaiden toimintakyky on rajoittunut. Suurin osa asukkaista 
ei kykene poistumaan omatoimisesti vaaratilanteissa. Rakennusosa 
B:n asuintilat on palo-osastoitu kerroksittain ja osiin jaettu 
asuinhuoneittain (EI15). Uloskäytävinä on kaksi porrashuonetta. Tilat 
on suojattu osoitteellisella automaattisella paloilmoittimella (ei 
sammutuslaitteistoa).

Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden, vähimmillään yöaikana 
kaksi (2). Yöaikana henkilökunta päivystää rakennusosassa B. 
Rakennusosassa A käydään tarvittaessa.

Palohälytyksen ilmaisu (palokellot/sireenit) on jaettu rakennusosien A 
ja B mukaisesti. Molempien rakennusosien palohälytykset välittyvät 
henkilökunnan puhelimiin ja rakennusosissa A ja B oleviin 
paloilmoitinkeskuksiin.

A-rakennuksen asuntojen osalta poistumisturvallisuus on 
pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.  Asukkaiden 
pelastaminen syttyneestä asuinhuoneesta ja palo-osastosta 
henkilökunnan toimenpitein on mahdollista turvalliseen poistumiseen 
käytettävissä olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu seuraaviin 
oletuksiin:
- automaattinen sammutuslaitteisto sammuttaa palon tai rajoittaa paloa 
estäen olosuhteiden muuttumisen hengenvaarallisiksi ja antaen 
lisäaikaa pelastamiseen
- automaattinen paloilmoitin mahdollistaa nopean palon paikantamisen 
ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen.
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B-rakennuksen osalta poistumisturvallisuuden arvioidaan olevan 
riittävä sillä edellytyksellä, että henkilökunnan suorittamien 
pelastustoimenpiteiden toimintamalli ja pelastustoimenpiteisiin kuluva 
aika todennetaan kohdassa Ehdot mainitulla poistumiskokeella. Arvio 
perustuu asuinhuonekohtaiseen palotekniseen  osiin jakoon, 
automaattisen paloilmoittimen mahdollistamaan palon nopeaan 
havaitsemiseen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan 
valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet välittömästi.

Päätöksen säädösperusteet: 

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Antti Järvenpää, palotarkastaja, puhelin: 09-31030324

antti.jarvenpaa(a)hel.fi
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