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9 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Esperi Care Oy, Hoivakoti 
Vanhalinna, Vanhanlinnantie 3

HEL 2014-008883 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 3.7.2014

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) 19 § 
mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen 3.7.2014. 
Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella annettava 
poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Esperi Care Oy:n kohdetta 
hoivakoti Vanhalinna osoitteessa Vanhanlinnantie 3, Helsinki.

Pelastusviranomainen on tehnyt poistumisturvallisuuden arviointiin 
liittyvän kohdekäynnin 15.1.2015.

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja 
kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella poistumisturvallisuus 
täyttää pelastusviranomaisen arvion mukaan pelastuslain 18 § säädetyt 
vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Päätöksen perustelut

Kohteessa toimii hoivakoti, jossa 30 asukaspaikkaa. Kaikki asukkaat 
ovat toimintakyvyltään alentuneita. Asukkaiden poistuminen vaatii 
henkilökunnan apua. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden, 
vähimmillään yöaikana yksi (1).

Hoivakoti toimii 8-kerroksisen paloluokan P1 rakennuksen 2. 
kerroksessa. Hoivakoti jakautuu kahteen ryhmäkotiin. Ryhmäkodit on 
palo-osastoitu EI60-tasoisesti. Ryhmäkotien asuinhuoneet on 
paloteknisesti osiin jaettu (EI60). Poistuminen ryhmäkodeista on 
mahdollista suoraan ulos (useita uloskäyntejä) sekä viereiseen palo-
osastoon (toiseen ryhmäkotiin).

Tilat on suojattu osoitteellisella automaattisella paloilmoittimella ja 
automaattisella sammutuslaitteistolla. Henkilökunnan toimistotiloissa on 
paloilmoittimen näyttöpaneeli. Kaikissa vuoteissa on pelastuslakanat. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 2 (2)
Pelastuslaitos

19.01.2015
Pelastuskomentaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 112 Agricolankatu 15 A +358 9 310 1651 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00530 Faksi Alv.nro
helsinginpelastuslaitos@hel.fi www.hel.fi/pel +358 9 310 30029 FI02012566

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.  
Asukkaiden pelastaminen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan 
toimenpitein on mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä 
olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu asuinhuonekohtaiseen palo-
osastointiin, hyviin poistumismahdollisuuksiin, automaattiseen 
sammutuslaitteistoon ja paloilmoittimeen sekä henkilökunnan 
valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet.

Arvio perustuu seuraaviin oletuksiin:
- automaattinen sammutuslaitteisto sammuttaa palon tai rajoittaa paloa 
estäen olosuhteiden muuttumisen hengenvaarallisiksi ja antaen 
lisäaikaa pelastamiseen
- automaattinen paloilmoitin mahdollistaa nopean palon paikantamisen 
ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen.

Päätöksen säädösperusteet: 

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Antti Järvenpää, palotarkastaja, puhelin: 09-31030324

antti.jarvenpaa(a)hel.fi
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Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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