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20 §
Poistumisturvallisuuden arviointi, Roihuvuoren Palvelutalo ja 
Tukiasunnot, Roihuvuorentie 3

HEL 2014-003180 T 09 05 00

Viite: Poistumisturvallisuusselvitys 6.3.2014

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut Helsingin kaupungin 
Sosiaali- ja terveysviraston laatiman pelastuslain (379/2011) 19 § 
mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen 10.3.2014. 
Poistumisturvallisuusselvitys ja siitä annettava poistumisturvallisuuden 
arviointi koskee Roihuvuoren palvelutaloa ja Tukiasuntoja osoitteessa 
Roihuvuorentie 3. 

Kohde on 6 kerroksinen. 
Tukiasunnot sijaitsevat rakennuksen 2. ja 3. kerroksessa.
Ryhmäkodit sijaitsevat rakennuksen 4., 5. ja 6. kerroksissa

Tukiasunnoissa asuu pääsääntöisesti itsenäisesti toimeen tulevia 
päihdekuntoutujia 22 henkilöä omissa huoneissaan. Huoneet ovat EI30 
osastoituja. Asukkailla on yhteinen sosiaaliaulatila.
Tukiasunnoissa ei ole läsnä ympärivuorokautisesti henkilökuntaa.

Ryhmäkodissa asuu 30 eri asteisesti toimintakyvyltään heikentynyttä 
eri ikäistä henkilöä. Asuinhuoneet ovat EI30 osastoituja. Asukkailla on 
yhteinen sosiaaliaulatila.
Eri vuorokauden aikoina henkilökuntaa on läsnä 2-8 henkilöä. 

Koko rakennus on suojattu paloilmoitinlaitteistolla sekä sprinkler 
sammutuslaitteistolla. Paloilmoitinlaitteiston antama hälytys on 
luettavissa jokaisesta kerroksesta erikseen koko rakennuksen alueelle.

Toiminnot on kerrososastoitu. 

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen
ja toiminnanharjoittajan kanssa kohteessa 2.2..2015 pidetyn 
neuvottelun perusteella pelastusviranomainen on arvioinut 
poistumisturvallisuuden täyttävän pelastuslain 18 §:ssä sanotun 
mukaisesti turvallisen poistumisen edellyttämän tason. 

**********

Pelastusviranomainen edellyttää varmistamaan B portaan 
poistumisovien sähkölukkojen avautumisen paloilmoitinlaitteiston 
hälyttäessä.
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Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi, ehtoina riittävälle 
poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle 
ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot. 

Päätöksen perustelut

Pelastusviranomainen on huomioinut arvioinnissa seuraavat tekijät

Kohde on suojattu paloteknisesti sprinklerilaitteistolla sekä 
automaattisella paloilmoittimella. 
Kohteessa ympärivuorokautisesti eri ajankohtina olevan 
henkilökuntamäärän. 
Kohteen pelastussuunnitelma on laadittu vastaamaan riskien ja 
toiminnallisen valmiuden osalta vallitsevan tilanteen mukaiseksi. 
Henkilökunnan paloturvallisuuden osaamis- ja toimintavalmiudesta on 
huolehdittu yhteistoiminnallisesti kaikkien kerrosten osalta.. 
Kohteen Palo-osastointi toteutuu rakennusteknisen suunnitelman 
mukaisesti. 
Poistumisreitit ja uloskäytävät on pidetty asiamukaisesti esteettöminä ja 
kulkukelpoisina.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys on tehtävä jos toiminnassa 
tapahtuu oleellista muutosta kuitenkin viimeistän 31.12.2017 
mennessä.

Päätöksen säädösperusteet:           
Pelastuslaki 379/2011;  §18, §19, §20, §21

Lisätiedot
Seppo Sihvonen, palomestari, puhelin: 310 30061

seppo.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot riittävän poistumisturvallisuuden saavuttamiseksi 
ja ylläpitämiseksi.pdf
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Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen 
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