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28 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Kiinteistö Oy Tela Fastighets Ab, 
Mäkelänkatu 50

HEL 2014-008701 T 09 00 00

Viite: Poistumisturvallisuusselvitys 30.6.2014

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut Sininauhasäätiön laatiman 
pelastuslain (379/2011) 19 § mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen 
30.6.2014. Poistumisturvallisuusselvitys ja siitä annettava 
poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Sininauhasäätiön kohdetta 
osoitteessa Mäkelänkatu 50. 

Kohde on 6 kerroksinen rakennuskokonaisuus. Kerroksista 2,3,4,ja 5  
ovat aikuisasunnottomien vuokra-asuntokäytössä olevia. Ylimmässä 6. 
kerroksessa sijaitsee Sininauhaliiton toimistotiloja. Asuntoja on 85 kpl 
joissa asukkaita on 93. 

Palveluhenkilökuntaa palvelutalossa on ympärivuorokautisesti eri 
määrä vaihteluvälillä 3-8. 

Rakennukseen on haettu vuonna 2009 saneerausrakennuslupa minkä 
yhteydessä on tehty myös turvallisuusselvitys ja sen lausunnossa on 
määritetty rakenteellisen paloturvallisuuden taso.

Kohde on suojattu osoitteellisella paloilmoitinjärjestelmällä, missä on 
hoitaja etä lukulaite. Rakennus on kerros- sekä pinta-alaosastoitu. 
Asuinhuoneet ovat jaettu osiin EI15 mukaisesti. Toisistaan 
riippumattomia uloskäyntejä on 3 kpl. 

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja 
toiminnanharjoittajan kanssa kohteessa 5.2.2015 pidetyn neuvottelun 
perusteella pelastusviranomainen on arvioinut poistumisturvallisuuden 
täyttävän pelastuslain 18 §:ssä sanotun mukaisesti turvallisen 
poistumisen edellyttämän tason. 

**********

Tapaamisen yhteydessä todettiin seuraavaa joista asetettiin mainittuja 
ehtoja:

Paloilmoitinlaitteiston antamia erhe hälytyksiksi luokiteltuja ilmoituksia 
kohteesta tuli vuoden 2014 aikana 17 kpl. Suurimmalta osin ilmoitukset 
ovat asukkaiden ruuanlaitosta aiheutuneita hälytyksiä. 
Asukashuoneistoista 60% on asennettu Safire liesivahdit kyseisen 
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häiriön turvavarmenteeksi. Toiminnanharjoittaja ei ole halukas 
nostamaan ilmaisimien ilmoitusherkkyystasoa koska todellisiin 
tilanteisiin halutaan mahdollisimman nopea reagointi. 

Pelastustoimen laitteiden huolto ja kunnossapito sekä testausohjelman 
säännönmukaisuuteen tulee kiinnittää tarkemmin huomiota.

Palveluhenkilökunnan paloturvallisuuden koulutus ja toimintavalmiuden 
suunnitelma tulee laatia ja esittää pelastusviranomaiselle.

Toiminnanharjoittaja on esittänyt, että kerroskohtaiset varavalmiudessa 
olleet sosiaaliset talonmies järjestelmät korvataan aktiivisella 
ympärivuorokautisella kiertävällä valvonnalla. 
Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan tulee esittää 
pelastusviranomaiselle suunnitelma kiertävän valvojan työn kuvasta ja 
aktiivisuusseurannasta työvuoron aikana. Selvityksessä tulee ilmetä 
myös poikkeamaraportoinnin tapa. 

Kohteessa seurataan asukkaiden fyysistä toimintakykyä ja rajoitteiden 
kehittymistä.  Asukkaiden huonesijoittelua muutetaan tarvittaessa niin, 
että liikuntarajoitteisten henkilöiden asunnot sijaitsevat rakennuksen 
maantaso kerroksessa. 

Rakennuskokonaisuus on tällä hetkellä suojelukohteena 
rakennuslupakiellossa. Uuden kaavan valmistumisen vaiheessa 
toiminnanharjoittaja on aikeissa tehdä kohteessa korjaussaneerausta 
johon yhteyteen on suunnitteilla myös sprinkler järjestelmän 
asentaminen. Aikataulu on riippuvainen kaavamuutoskäsittelystä. 

Lisäksi riittävän poistumisturvallisuuden ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämisen varmistamiseksi tulee noudattaa päätöksen liitteenä 
olevia yleisiä ehtoja. 

Päätöksen perustelut

Pelastusviranomainen arvioi poistumisturvallisuuden olevan riittävä 
seuraavilla perusteilla:

Kohde on suojattu paloteknisesti automaattisella paloilmoittimella. 
Kohteessa on ympärivuorokautisesti henkilökuntaa.
Kohteen Palo-osastointi toteutuu rakennusteknisen suunnitelman 
mukaisesti.
Poistumisreitit ja uloskäytävät on pidetty asiamukaisesti esteettöminä ja 
kulkukelpoisina.
Kohteen pelastussuunnitelma on ajan tasalla ja toiminnallisesti 
henkilöstön tiedossa.
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Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys on tehtävä jos toiminnassa 
tapahtuu oleellista muutosta kuitenkin viimeistän 31.12.2017 
mennessä.

Päätöksen säädösperusteet:                 
Pelastuslaki 379/2011;  §19, §20, §21 

Lisätiedot
Seppo Sihvonen, palomestari, puhelin: 310 30061

seppo.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot riittävän poistumisturvallisuuden saavuttamiseksi 
ja ylläpitämiseksi.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittajat Hallintovalitus, tavallinen 

tiedoksianto
Liite 1


