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35 §
Poistumisturvallisuuden arviointi, Veräjän ryhmäkoti Otto Brandtin 
tie 10

HEL 2015-000993 T 09 00 00

Viite: Poistumisturvallisuusselvitys 29.6.2014

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaan ottanut Sosiaali- ja terveysviraston 
laatiman pelastuslain (379/2011) 19 § mukaisen 
poistumisturvallisuusselvityksen 26.1.2015. 
Poistumisturvallisuusselvitys ja siitä annettava poistumisturvallisuuden 
arviointi koskevat Veräjän ryhmäkotia osoitteessa Otto Brandtin tie 10 
A ja B 

Ryhmäkoti on autetun asumisen muoto ja se käsittää A ja B talot.
A talo on 3 kerroksinen ja B talo yksi kerroksinen. A talossa asukas- 
asuntoja on 11 ja B talossa 5.  Asukkaat jotka asuvat kahdessa 
huoneistossa ovat pääasiassa omatoimisia työssä käyviä 
kehitysvammaisia. Asukkaita on yhteensä 16. He asuvat omissa 
asuinhuoneissa. Huoneet ovat osastoitu EI 15 mukaisesti. Molemmissa 
rakennuksissa on asukkaiden yhteinen sosiaalitila.
Rakennusten käyttötarkoitus on asuntola ja ne on rakennettu 1989.

Molemmat rakennukset on varustettu omilla palovaroitinjärjestelmillä. 
Järjestelmistä ohjautuu hoitajan etäkutsu viereiseen samalla tontilla 
sijaitsevan Kestikujan ryhmäkodin hoitajan etäpäätteeseen sekä 
Palmian vartiointikeskukseen.

Henkilökuntaa kohteessa on läsnä päivä- ja ilta-aikaan 3 henkilöä. 
Yöaikaan tukeudutaan Kestikujan ryhmäkodin yöhoitajaan.

Pelastusviranomainen on arvioinut poistumisturvallisuutta annetun 
poistumisturvallisuusselvityksen kautta sekä toiminnanharjoittajan 
kanssa 11.2.2015 pidetyn neuvottelun mukaisesti. 

**********

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja 
toiminnanharjoittajan kanssa pidetyn neuvottelun perusteella 
poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomaisen arvion mukaan 
pelastuslain 18 §:ssä sanotun mukaisen turvallisuustason tyydyttävästi.  
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Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot sekä 
seuraavat erityisehdot

1. Toiminnanharjoittajan tulee laatia palovaroitinlaitteiston huolto-, 
testaus- ja kunnossapitosuunnitelma.

2. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa A ja B talojen hälytyksen 
siirtoyhteyden toimivuus Kestikujan hoitajan päivystyspuhelimeen.

3. Piha-alueen pelastustiejärjestelyissä tulee huomioida nostolavan 
sijoitusmahdollisuus niin, että sen ulottuvuus mahdollistuu A talon 3 
kerroksen parvekkeelle.

4. Toiminnanharjoittajan tule ylläpitää, seurata ja kehittää säännöllisesti 
yhteistyössä Kestikujan palvelutalon kanssa olevaa yhteistä 
yöhoitajavalmiutta. Valmiutta pitää parantaa myös päiväaikaiseen 
palovaroitinjärjestelmän antamien hälytysten valvonnassa.

5. Toiminnanharjoittajan tulee säännönmukaistaa ja suunnitelmallistaa 
henkilökunnan turvallisuus-koulutus.  

6. Toiminnanharjoittajan tulee aloittaa suunnitelman laadinta kohteen 
suojaustason nostamisesta sprinkleri suojaustasoon jotta mahdollisesti 
sattuva palon alku ja asukkaiden poistumisen turvallisuus voidaan 
hallita nykyistä paremmin eri vuorokauden aikoina.     

Kohtien 1 ja 2 asiat tule olla kuntoon saatettu 15.3.2015 mennessä. 
Kohdan 3 osalta toteutus tulee tapahtua 30.5.2015 mennessä.
Kohdan 6 osalta suunnitelma tulee laatia viimeistään 31.12.2015 
mennessä jolloin se tulee olla pelastusviranomaisen arvioitavana. 

Lisäksi pelastusviranomainen suosittelee toiminnanharjoittajaa ja 
kiinteistöhuollon edustajaa suunnittelemaan kiinteistöhuollon järjestelyt 
yhteisen suorittajatahon alaisuuteen Veräjäkodin ja Kestikujan 
ryhmäkodin kanssa. Yhteinen kiinteistöhuolto pystyy paremmin 
huomioimaan ja varmistumaan siitä, että turvallisuuden osatekijöissä ei 
ole ristiriitaa ottaen huomioon Veräjäkodin ja Kestikujan käytännössä 
tapahtuvan muun yhteistyön.

Päätöksen perustelut

Pelastusviranomaisen arvioinnin perusteina ovat

Kohteen suojaustaso on palovaroitinjärjestelmä mikä on ohjattu 
yöaikaan hoitajakutsuun.
Kohteen asukashuoneiden palo-osastointi ei kaikissa tilanteissa 
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toteudu. 
Poistumisreitit ja uloskäytävät on pidetty asiamukaisesti esteettöminä ja 
kulkukelpoisina.
Palvelutalon asukkaiden omatoimisuuden tasossa esiintyy vaihteluja.
Henkilökuntaa on läsnä vain päiväsaikaan.
Kohteessa 26.11.2014 suoritetun poistumisharjoituksen 
havaintoraportti. 

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys on tehtävä jos toiminnassa 
tapahtuu oleellista muutosta kuitenkin viimeistän 31.12.2017 
mennessä.

Päätöksen säädösperusteet:            
Pelastuslaki 379/2011;  §19, §20, §21 §81, §82

Lisätiedot
Seppo Sihvonen, palomestari, puhelin: 310 30061

seppo.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot riittävän poistumisturvallisuuden saavuttamiseksi 
ja ylläpitämiseksi.pdf
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