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52 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, 
Porslahden Validia –talo, Ruusuhelmenkatu 1, 00960 Helsinki 

HEL 2014-015437 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 23.12.2014

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) 19 § 
mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen. 
Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella annettava 
poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Invalidiliiton Asumispalvelut 
Oy:n kohdetta Porslahden Validia –talo, osoitteessa Ruusuhelmenkatu 
1, 00960 Helsinki.

Pelastusviranomainen on arvioinut poistumisturvallisuutta 
määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä 18.6.2014, 
jälkitarkastuksella 22.10.2014 sekä toiminnanharjoittajalta saatujen 
tietojen perusteella.

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen, 
määräaikaisella palotarkastuksella tehtyjen havaintojen ja 
toiminnanharjoittajalta saatujen tietojen perusteella 
poistumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä 
pelastuslain 18 § säädettyjä vaatimuksia. 

Poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten 
mukaiseksi pelastusviranomainen antaa seuraavat korjausmääräykset:

Korjausmääräys:

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden 
toteuttamissuunnitelma. Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet ja 
aikataulu, joilla poistumisturvallisuus saatetaan vaatimusten mukaiselle 
tasolle vuoden 2016 loppuun mennessä.

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 30.6.2015

Ehdot:

Edellä mainitun korjausmääräyksen lisäksi ehtoina riittävälle 
poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat 
päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot sekä seuraavat erityisehdot:

Kaikkien liikuntakyvyttömien asukkaiden vuoteissa tulee olla 
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pelastuslakanat tai –patjat käyttövalmiina. Henkilökunta tulee olla 
koulutettu niiden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Kohde on 27-paikkainen palveluasumisen yksikkö fyysisesti 
vammaisille asiakkaille. Poistumisturvallisuusselvityksen mukaan kaikki 
asukkaat käyttävät liikkumiseen jotakin apuvälinettä (pyörätuoli, 
sähköpyörätuoli, rollaattori) ja suurin osa asukkaista ei kykene 
poistumaan omatoimisesti. 

Henkilökuntaa on yöaikaan paikalla vähintään kaksi henkilöä. 

Rakennus on osittain 7-kerroksinen P1-luokan rakennus. Alimmassa P-
kerroksessa on toimisto- ja sosiaalitiloja, väestönsuoja sekä teknisiä 
tiloja. 1. kerroksessa on kolme asuntoa sekä keittiö ja ruokasali. 2.-5. 
kerroksessa on kussakin kuusi asuntoa. Ylimmässä 6. kerroksessa on 
päivätoiminnan tiloja sekä saunaosasto.

Asukkaiden asunnot ovat yksiöitä, joiden palo-osastointi on toteutettu 
EI30 –ovin. Rakennuksessa on yksi yhtenäinen porrashuone, joka 
ulottuu 1. kerroksesta 6. kerrokseen. Varatiet on toteutettu asuntojen 
parvekkeiden kautta.  

Kohteessa on automaattinen paloilmoitin. Kerroksissa ei ole 
paloilmoittimen näyttöpaneeleja ja palohälytys on paikannettavissa 
ainoastaan paloilmoitinkeskukselta. Poistumisturvallisuusselvityksen 
mukaan hälyttävän tilan paikantamiseen kuluu pahimmillaan aikaa 1 
min 48 s.. Tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla. 
Tiloissa on tavanomainen alkusammutuskalusto.

Edellä mainituilla perusteilla pelastusviranomaisen arvion mukaan 
asukkaiden pelastaminen syttyneestä palo-osastosta ei ole mahdollista 
turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Pelastusviranomainen suosittelee, että palon paikantamisen ja 
henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden nopeuttamiseksi 
paloilmoitinjärjestelmään lisätään näyttöpaneeleja rakennuksen 
jokaiseen kerrokseen tai asennetaan jokin muu tekninen ratkaisu, jolla 
tieto palohälytyksestä välitetään henkilökunnalle osoitteellisena 
viiveettä. Nykytilanteessa henkilökunta paikantaa hälytyskohteen 
käymällä paloilmoitinkeskuksella, mikä hidastaa alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteiden käynnistymistä hälytyskohteessa.

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
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pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja 
poistumisturvallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen 
suosittelee myös automaattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- 
ja poistumisturvallisuuden parantamiseksi.

 Päätöksen säädösperusteet: 

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 09-310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf
2 Liite 2. Toteuttamissuunnitelma-ohje 2014.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen 

tiedoksianto
Liite 1
Liite 2


