
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (3)
Pelastuslaitos

12.03.2015
Pelastuskomentaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 112 Agricolankatu 15 A +358 9 310 1651 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00530 Faksi Alv.nro
helsinginpelastuslaitos@hel.fi www.hel.fi/pel +358 9 310 30029 FI02012566

54 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Ilmari Helanderin Vanhusten 
Säätiö, Haagan Helander-koti, Mäkipellontie 22

HEL 2014-008934 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 4.7.2014 / Poistumisturvallisuuden arviointi 16.10.2014

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee Ilmari Helanderin Vanhusten 
Säätiön kohdetta Haagan Helander-koti osoitteessa Mäkipellontie 22, 
Helsinki. Päätös liittyy pelastuslain (379/2011) 19 § mukaiseen, 
toiminnanharjoittajan laatimaan poistumisturvallisuusselvitykseen ja 
sen perusteella 16.10.2014 annettuun poistumisturvallisuuden 
arviointiin.

Päätös täydentää edellistä päätöstä 3. kerroksen ryhmäkodin osalta. 
Edellisellä  päätöksellä pelastusviranomainen velvoitti 
toiminnanharjoittajaa toteuttamaan kohteessa, 3. kerroksen 
ryhmäkodissa poistumiskokeen. Poistumiskoe järjestettiin 5.2.2015. 
Toiminnanharjoittaja on myös omaehtoisesti laatinut suunnitelman 
poistumisturvallisuuden parantamisesta (poistumisturvallisuuden 
toteuttamissuunnitelma 23.12.2014).

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen, 
määräaikaisella palotarkastuksella ja kohdekäynnillä tehtyjen 
havaintojen sekä poistumiskokeen ja toteuttamissuunnitelman 
perusteella poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomaisen arvion 
mukaan pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset, päätöksen 
perusteluissa esitetyin varauksin. 

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot sekä 
seuraavat erityisehdot:
1) Toteuttamissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan

Päätöksen perustelut

3. kerroksen ryhmäkotia ei ole paloteknisesti osiin jaettu 
asuinhuoneittain. Ryhmäkoti on paloteknisesti yhtä palo-osastoa, jolloin 
turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevaksi ajaksi arvioidaan noin 
2-3 minuuttia. Asukkaiden määrä ryhmäkodin muodostamassa palo-
osastossa on noin 12. Asukkaiden toimintakyky on rajoittunut ja he 
tarvitsevat henkilökunnan apua poistumiseen. Ryhmäkodissa on 
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henkilökuntaa paikalla vähimmillään yksi (1). Lisäksi toisesta 
ryhmäkodista on saatavissa yksi henkilökunnan jäsen avustamaan, 
jolloin pelastustoimenpiteisiin on käytettävissä kaksi henkilöä.

Pidetty poistumiskoe ei ollut koko ryhmäkodin laajuinen, mutta 
pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumiskokeella saatiin 
kuitenkin riittävä viite henkilökunnan suorittamien 
pelastustoimenpiteiden toimintamallista ja pelastustoimenpiteisiin 
kuluvasta ajasta. Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden 
pelastaminen syttyneestä palo-osastosta turvalliseen poistumiseen 
käytettävissä olevan ajan puitteissa on haastavaa ja edellyttää 
henkilökunnalta erittäin hyvää toimintavalmiutta (valmius havaita ja 
paikantaa hälytys sekä aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet 
välittömästi).

Pelastusviranomainen ei tällä päätöksellä määrää mainitun ryhmäkodin 
paloteknisen suojaustason parantamista.

Päätöksenteossa on huomioitu saman toiminnanharjoittajan toiseen 
kohteeseen suunnittelemat toimenpiteet poistumisturvallisuuden 
parantamiseksi, mikä vaikuttaa toiminnanharjoittajan mahdollisuuksiin 
toteuttaa samanaikaisesti suojaustason parantamiseen liittyviä 
toimenpiteitä muissa kohteissa. (Vuosaaren Helander-koti, 
poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 26.2.2015; edellytetty 
automaattisen sammutuslaitteiston asentamista vuoden 2018 loppuun 
mennessä).

Päätöksenteossa on huomioitu myös toiminnanharjoittajan 
omaehtoisesti laatima poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma. 
Suunnitelmassa esitetyillä toiminnallisilla toimenpiteillä voidaan 
pelastusviranomaisen arvion mukaan saavuttaa hyväksyttävä 
poistumisturvallisuuden taso siirtymävaiheen aikana ennen 
paloteknisen suojaustason parantamista.

Seuraavan poistumisturvallisuusselvityksen päivityksen (3 vuotta tai 
merkittävä muutos) yhteydessä asia ja sen perusteella annettavat 
korjausmääräykset arvioidaan uudelleen. Pelastusviranomaisen 
kehottaa aloittamaan suunnittelun rakenteellisen paloturvallisuuden ja 
paloteknisen suojaustason parantamiseksi pitkällä aikavälillä. 
Poistumisturvallisuuden parantamiseksi pelastusviranomainen 
suosittelee palo-osaston osiin jakamista asuinhuoneittain ja tilojen 
varustamista automaattisella sammutuslaitteistolla.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §
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