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56 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Finlands Svenska 
Söndagsskolförbund r.f, Bertahemmet, Matkamiehentie 2 D

HEL 2014-008714 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 30.6.2014 / Poistumisturvallisuuden arviointi 18.12.2014

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee Finlands Svenska
Söndagsskolförbund r.f:n kohdetta Bertahemmet osoitteessa 
Matkamiehentie 2 D, Helsinki. Päätös liittyy pelastuslain (379/2011) 19 
§ mukaiseen, toiminnanharjoittajan laatimaan 
poistumisturvallisuusselvitykseen (30.6.2014) ja sen perusteella 
18.12.2014 annettuun poistumisturvallisuuden arviointiin.

Päätös täydentää edellistä päätöstä B-rakennuksen ryhmäkotien 
osalta.

Pelastusviranomainen on velvoittanut toiminnanharjoittajaa 
toteuttamaan kohteessa poistumiskokeen. Poistumiskoe järjestettiin 
12.3.2015.

Aiemman arvioinnin ja poistumiskokeen perusteella 
poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomaisen arvion mukaan 
pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset myös B-rakennuksen 
ryhmäkotien osalta.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Päätöksen perustelut

Pidetyssä poistumiskokeessa saatiin riittävä näyttö henkilökunnan 
valmiudesta pelastustoimenpiteisiin ja pelastamiseen kuluvasta ajasta.

Arvio perustuu asuinhuonekohtaiseen palo-osastointiin, automaattisen 
paloilmoittimen mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemiseen ja 
paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen aloittaa
alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet välittömästi. Palon ollessa 
asuinhuoneessa henkilökunnan on mahdollista pelastaa kyseisen 
huoneen asukas riittävän nopeasti. Palon ollessa yleisissä tiloissa 
henkilökunnan on mahdollista paikantaa palo nopeasti ja yrittää 
alkusammutusta. Mikäli paloa ei saada alkusammutuksella 
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sammutettua, arvioidaan asuinhuonekohtaisen palo-osastoinnin 
antavan riittävästi aikaa pelastuslaitoksen toimenpitein tapahtuvalle 
pelastamiselle osaston muista asunnoissa. Arvio perustuu siihen, että 
pelastustoimenpiteisiin on käytettävissä vähintään kaksi henkilökunnan 
jäsentä ja asukkaiden vuoteissa on pelastuslakanat/-patjat 
käyttövalmiina.

Pelastusviranomainen ei tällä päätöksellä määrää paloteknisen 
suojaustason parantamista (sammutuslaitteiston asentaminen). Asia 
arvioidaan uudelleen poistumisturvallisuusselvityksen seuraavan 
päivityksen yhteydessä. Selvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein 
tai aina kun toiminnassa/tiloissa tapahtuu merkittävä muutos.

Pelastusviranomainen suosittelee, että toiminnanharjoittaja aloittaa 
pitkän aikavälin suunnittelun tilojen varustamiseksi automaattisella 
sammutuslaitteistolla.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot
Antti Järvenpää, palotarkastaja, puhelin: 09-31030324

antti.jarvenpaa(a)hel.fi
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