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71 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Aspa Palvelut Oy, Aspa-koti 
Simpukka, Iiluodontie 3 A 27, 00990 Helsinki 

HEL 2014-008807 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 2.7.2014

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) 19 § 
mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen. 
Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella annettava 
poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Aspa Palvelut Oy:n kohdetta 
Aspa-koti Simpukka osoitteessa Iiluodontie 3 A, 00990 Helsinki.

Pelastusviranomainen on arvioinut poistumisturvallisuutta 
määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä 6.5.2014. 
                                            
Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja
määräaikaisella palotarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella 
poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomaisen arvion mukaan 
pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot sekä 
seuraavat erityisehdot:

1. Kohteen kaikki asunnot tulee olla kytkettynä 
palovaroitinjärjestelmään, josta hälytys ohjautuu henkilökunnalle. Tällä 
hetkellä asunto A10 on varustettu huoneistokohtaisella 
palovaroittimella, jonka hälytys ei ohjaudu henkilökunnalle. Määräaika: 
30.8.2015 mennessä

Suositus:

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja 
poistumisturvallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen 
suosittelee automaattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja 
poistumisturvallisuuden parantamiseksi.

Päätöksen perustelut
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Aspa-koti Simpukka tuottaa tehostettua palveluasumista 
aivovammaisille asiakkaille. Asiakkaita on kymmenen, joista yhdeksän 
asuu Iiluodontie 3:ssa ja yksi asukas asuu viereisessä Aspa-koti 
Korallin talossa. Poistumisturvallisuusselvityksen mukaan asukkaiden 
toimintakyky on rajoittunut ymmärryskyvyn ja liikkumiskyvyn osalta ja 
kaikki tarvitsevat henkilökunnan ohjausta tai avustusta poistumiseen. 
Henkilökuntaa on paikalla vähimmillään yöaikaan yksi (1). 

Aspa-koti Simpukka sijaitsee v.2000 valmistuneessa kerrostalossa, 
jossa asiakkaalla on oma asunto. Asunnot sijaitsevat rakennuksen 1. 
kerroksessa (1 asunto), 2. kerroksessa (2 asuntoa), 3 kerroksessa (1 
asunto) ja 5 kerroksessa (5 asuntoa). Yksikön toimisto sijaitsee 
rakennuksen 5. kerroksessa. Lisäksi yksi Simpukan asiakas asuu 
viereisessä Aspa-koti Korallin talossa 1. kerroksessa. Asunnot on palo-
osastoitu EI60 mukaisesti ja asuntojen ovet ovat EI15 -luokkaa. 
Asunnoissa on myös väliovet. 

Poistuminen rakennuksesta tapahtuu yhden kaikille asunnoille yhteisen 
porrashuoneen kautta. Lisäksi 1. kerroksen asunnoissa on terassi ja 
ylempien kerrosten asunnoissa on parveke. Asunnoissa on 
sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä (pois lukien asunto A10, 
jossa on yksittäinen huoneistokohtainen palovaroitin), josta hälytys 
ohjautuu selkokielisenä henkilökunnan toimistossa olevaan 
keskuslaitteeseen sekä henkilökunnan sisäpuhelimiin. Kaikissa 
asunnoissa on sammutuspeite ja asunnossa A7 ja henkilökunnan 
toimistossa on jauhesammuttimet. 

Saatujen tietojen mukaan kohteen henkilökunta on saanut 
alkusammutuskoulutusta ja myös asukkaita on ohjeistettu tulipalon 
varalle, mm. pysymään asunnoissa mikäli porraskäytävässä on savua. 

Edellä mainituilla perusteilla poistumisturvallisuus on 
pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä sillä ehdolla, että myös 
asunto A10 yhdistetään palovaroitinjärjestelmään. Asukkaiden 
pelastaminen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimenpitein 
on mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan 
puitteissa. Arvio perustuu asuntokohtaiseen palo-osastointiin, 
palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan 
havaitsemiseen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan 
valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet. 

Päätöksen säädösperusteet: 

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
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Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 09-310 30527
marja.tuomisto(a)hel.fi
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