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82 §
Poistumisturvallisuuden arviointi  Hoitokoti Domus Nostra, 
Eerikinkatu 37

HEL 2015-005445 T 09 00 00

Viite: Poistumisturvallisuusselvitys 29.4.2015 

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut palvelutalo Domus Nostran 
laatiman pelastuslain (379/2011) 19 § mukaisen 
poistumisturvallisuusselvityksen 30.4.2015. 
Poistumisturvallisuusselvitys ja siitä annettava poistumisturvallisuuden 
arviointi koskevat Domus Nostran palvelutaloa osoitteessa Eerikinkatu 
37.

Palvelutalo sijoittuu kerrostalo asunto-osakeyhtiön 1. kerrostasoon 
katutasolla. Huoneistomuotoon toteutetussa kokonaisuudessa on 
asukashuoneita yhteensä 6 kpl. Kokonaisuus on samaa yhtenäistä 
palo-osastoa.  Lisäksi samaan palotekniseen osastoon rajoittuu 
varastotiloina käytettävä kellarikerros. 

Huoneistossa on palovaroitinjärjestelmä. Domus Nostran toimiluvat 
ovat 20 hoidettavalle. Nyt laadittu poistumisturvallisuusselvitys on tehty 
kolmelle (3) asukkaalle. Hoitohenkilökuntaa on läsnä ympäri 
vuorokauden 1-2 hoitajaa. Yöllä yksi.

Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja 
toiminnanharjoittajan kanssa kohteessa 11.3.2015 pidetyn neuvottelun 
perusteella pelastusviranomainen on arvioinut poistumisturvallisuuden 
täyttävän pelastuslain 18 §:ssä sanotun mukaisesti riittävän 
poistumisen edellyttämän tason tehdyn 
poistumisturvallisuusselvityksen mukaisella asukasmäärällä (3). 

**********

Toiminnanharjoittajan on laadittava palvelutaloon pelastussuunnitelma.

Palovaroitinjärjestelmään on liitettävä hoitajakutsu. Henkilökunta on 
koulutettava alkusammutustaitoihin.

Asukkaiden ja henkilökunnan kanssa on harjoiteltava hätäpoistumista.

Jos toiminnanharjoittaja lisää asukasmäärää oleellisesti, (arvio yli 
viiden hoidettavan asukkaan) poistumisturvallisuusselvitys on 
päivitettävä. Päivitykseen on liitettävä suunnitelma asukashuoneiston 
varustamisesta sprinkleri vesisammutus laitteistolla. 
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Edellä mainittujen ehtojen lisäksi riittävälle poistumisturvallisuudelle ja 
poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat 
yleiset ehdot. 

Päätöksen perustelut

Pelastusviranomainen arvioi poistumisturvallisuuteen vaikuttavina 
tekijöinä:

Kohde on suojattu paloteknisesti palovaroitinjärjestelmällä.
Hoidettavien asukkaiden määrä on kolme asukasta. 
Kohteessa on ympärivuorokautisesti henkilökuntaa.
Huoneistokokonaisuudesta on kaksi erillistä toisistaan riippumatonta 
uloskäytävää.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys on tehtävä, jos toiminnassa 
tapahtuu oleellista muutosta kuitenkin viimeistän 1.6.2018 mennessä.

Toiminnanharjoittajaa on kuultu asiasta 8.5.2015.

Päätöksen säädösperusteet:                 
Pelastuslaki 379/2011;  §19, §20, §21 §81, §82

Lisätiedot
Seppo Sihvonen, palomestari, puhelin: 310 30061

seppo.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot riittävän poistumisturvallisuuden saavuttamiseksi 
ja ylläpitämiseksi.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen 

tiedoksianto
Liite 1


