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136 §
Poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys  / Invalidiliiton 
Asumispalvelut Oy ja IL-Kiinteistöt Oy, Porslahden Validia –talo, 
Ruusuhelmenkatu 1, 00960 Helsinki 

HEL 2014-015437 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 23.12.2014 / Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 15.4.2015

Päätös

Poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys koskee Invalidiliiton 
Asumispalvelut Oy:n kohdetta Porslahden Validia -talo osoitteessa 
Ruusuhelmenkatu 1, 00960 Helsinki. Kiinteistön omistaa IL-Kiinteistöt 
Oy. Päätös liittyy pelastuslain (379/2011) 19 § mukaiseen, 
toiminnanharjoittajan laatimaan poistumisturvallisuusselvitykseen 
(23.12.2014) ja sen perusteella 10.3.2015 annettuun 
poistumisturvallisuuden arviointiin.

Poistumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä 
pelastuslain 18 § mukaisia vaatimuksia, minkä perusteella 
toiminnanharjoittaja velvoitettiin laatimaan pelastuslain 20 § mukainen 
suunnitelma poistumisturvallisuuden parantamisesta 
(poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma). Toiminnanharjoittaja 
on toimittanut suunnitelman 15.4.2015.

Toteuttamissuunnitelman perusteella poistumisturvallisuutta ei 
pelastusviranomaisen arvion mukaan voida saattaa vaatimusten 
mukaiseksi.

Alustava päätös poistumisturvallisuuden toteuttamismääräyksestä 
toimitettiin toiminnanharjoittajalle kuultavaksi ja kiinteistön omistajalle 
tiedoksi 5.6.2015 ja vastineen toimittamisen määräaika oli 5.7.2015.
Toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut vastinetta alustavaan 
päätökseen.

Poistumisturvallisuuden saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi 
pelastusviranomainen antaa seuraavat korjausmääräykset:

 Korjausmääräys: 

Kohteen automaattinen paloilmoitin tulee varustaa kerroskohtaisin 
lisänäyttölaittein tai palohälytys tulee ohjata osoitteellisena 
henkilökunnan mukana olevaan puhelimeen tai muuhun laitteeseen.

Määräaika: 30.6.2016
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Ehdot:

Edellä mainitun korjausmääräyksen lisäksi ehtoina riittävälle 
poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat 
päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot sekä seuraavat erityisehdot:

1. Kaikkien liikuntakyvyttömien asukkaiden vuoteissa tulee olla 
pelastuslakanat tai –patjat käyttövalmiina. Henkilökunta tulee olla 
koulutettu niiden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Aiemman päätöksen ja siinä mainittujen perusteluiden mukaisesti 
poistumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä 
pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia (poistumisturvallisuuden 
arviointi 10.3.2015).

Toiminnanharjoittajan toimittamassa toteuttamissuunnitelmassa 
todetaan, että IL-Kiinteistöt Oy aloittaa vuoden 2015 lopulla kiinteistön 
automaattisen sammutuslaitteiston rakentamisen, mikä valmistuu 
alkuvuodesta 2016. Toiminnanharjoittajalta saatujen tietojen mukaan 
tässä yhteydessä ei ole ollut tarkoitus uudistaa paloilmoitinlaitteistoa. 
Pelastusviranomaisen arvion mukaan automaattisen 
sammutuslaitteiston asentamisella ei voida yksin saattaa 
poistumisturvallisuutta vaatimusten mukaiseksi. 

Kohteessa on automaattinen paloilmoitin, johon ei kuulu 
kerroskohtaisia näyttöpaneeleja eikä hälytys välity henkilökunnalle 
esim. päivystyspuhelimeen. Palohälytys on paikannettavissa 
ainoastaan paloilmoitinkeskukselta ja poistumisturvallisuusselvityksen 
mukaan hälyttävän tilan paikantamiseen kuluu pisimmillään aikaa 1 min 
48 s. Tämän lisäksi tulee huomioida, että paloilmoitin tekee hälytyksen 
vasta noin 1 minuutin kuluttua palon syttymisestä ja henkilökunta 
saattaa olla hälytyksen sattuessa jonkun toisen asukkaan luona 
tekemässä hoitotoimenpidettä, eikä pääse välittömästi lähtemään 
vaarantamatta toista asukasta. Lisäksi tulee huomioida asukaan 
pelastamiseen kuluva aika.  Näin ollen asukkaiden pelastaminen 
henkilökunnan toimenpitein ei ole pelastusviranomaisen arvion mukaan 
mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan 
puitteissa (2-3 minuuttia tulipalon syttymisestä).

Pelastusviranomainen katsoo, että hälytyksen paikantamista tulee 
nopeuttaa välittämällä palohälytyksen paikkatieto henkilökunnalle, joko 
kerroskohtaiseen näyttölaitteeseen tai henkilökunnan mukana 
kulkevaan laitteeseen (esim. päivystyspuhelin).  
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Päätöksen säädösperusteet: 

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistön omistaja Hallintovalitus, tavallinen 

tiedoksianto
Liite 1

Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen 
tiedoksianto
Liite 1


