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179 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / TERHO-säätiön Terhokoti ja Hel-
singin Seniorisäätiön Pikku-Maria, Kuparitie 7

HEL 2014-014956 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitykset 11.12.2014/Terhokoti ja 19.5.2015 (päivitys 1.10.2015)/Pikku-Maria / Poistumistur-
vallisuuden toteuttamissuunnitelma 16.10.2015

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee TERHO-säätiön saattohoitoko-
ti Terhokotia ja Helsingin Seniorisäätiön palveluasumisyksikkö Pikku-
Mariaa osoitteessa Kuparitie 7, Helsinki.

Päätös liittyy pelastuslain (379/2011) 19 § mukaisiin, toiminnanharjoit-
tajien laatimiin poistumisturvallisuusselvityksiin ja niiden perusteella 
11.6.2015 annettuun poistumisturvallisuuden arviointiin (pöytäkirja 
52/2015, 106§).

Poistumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pe-
lastuslain 18 § mukaisia vaatimuksia, minkä perusteella toiminnanhar-
joittaja velvoitettiin laatimaan pelastuslain 20 § mukainen suunnitelma 
poistumisturvallisuuden parantamisesta (poistumisturvallisuuden toteut-
tamissuunnitelma). Toiminnanharjoittaja on toimittanut suunnitelman 
16.10.2015.

Arvioinnissa on huomioitu myös 10.12.2015 pidetty poistumisharjoitus, 
johon pelastusviranomainen osallistui tarkkailijana.

Toteuttamissuunnitelman perusteella poistumisturvallisuutta ei pelas-
tusviranomaisen arvion mukaan voida kaikilta osin saattaa vaatimusten 
mukaiseksi. Mikäli toiminnan luonne, asukasmäärät ja asukkaiden toi-
mintakyky sekä henkilökunnan määrä ja valmius pelastustoimenpitei-
siin pysyvät nykyisellä tasolla, edellyttää poistumisturvallisuuden var-
mistaminen tilojen suojaamista automaattisella sammutuslaitteistolla.

Toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa 
hyväksyttävä poistumisturvallisuuden taso siirtymävaiheen aikana, en-
nen tilojen suojaamista sammutuslaitteistolla.

Pelastusviranomainen ei tällä päätöksellä määrää kohdetta suojatta-
vaksi automaattisella sammutuslaitteistolla. Asia arvioidaan uudelleen 
poistumisturvallisuusselvityksen seuraavan päivityksen yhteydessä 
vuonna 2018. Päivityksen yhteydessä toiminnanharjoittajan tulee esit-
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tää suunnitelma ja aikataulu automaattisen sammutuslaitteiston asen-
nukselle.

Ehdot:

Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelmassa esitettyjen toimen-
piteiden lisäksi ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumis-
turvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset eh-
dot.

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti. Päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Jos poistumisturvallisuusselvityk-
sen tietoihin ei sitä päivitettäessä tehdä muutoksia, toiminnanharjoitta-
jan on ilmoitettava tästä kirjallisesti alueen pelastusviranomaiselle.

Päätöksen perustelut

Aiemman päätöksen ja siinä mainittujen perusteluiden mukaisesti pois-
tumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pelas-
tuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia (poistumisturvallisuuden ar-
viointi 11.6.2015).

Toiminnanharjoittajan laatimassa toteuttamissuunnitelmassa keskeise-
nä poistumisturvallisuuden arviontiin vaikuttavana toimenpiteenä on 
esitetty paloilmoittimen uusiminen. Paloilmoitin on uusittu osoitteellisek-
si ja hälytysten välittämistä henkilökunnalle on tehostettu asentamalla 
näyttölaitteet osastojen kanslioihin. Asuinhuoneisiin on lisäksi asennet-
tu kantaäänihälyttimet. Paloilmoittimen uusimisella nopeutetaan palon 
paikantamista ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden al-
kamista merkittävästi.

Palohälytys- ja evakuointitilanteisiin liittyvää toimintamallia on kehitetty. 
Terhokodin ja Pikku-Marian henkilökunta avustaa toisiaan palohälytys- 
ja evakuointitilanteissa. Lisäksi viereisestä Mariankodista saadaan kak-
si henkilöä apuun evakuointiin. Toiminnanharjoittajan poistumisaikalas-
kelmien ja pelastusharjoituksen 10.12.2015 havaintojen perusteella 
henkilökunnan suorittamiin pelastustoimenpiteisiin on ensimmäisen mi-
nuutin aikana käytettävissä kolme (3) henkilöä ja alle kahden minuutin 
viiveellä lisäksi kaksi (2) henkilöä Mariankodista. Asukkaiden evakuoi-
minen ensivaiheessa on mahdollista samassa kerroksessa viereiseen 
palo-osastoon siirtovuoteita käyttäen tai vaihtoehtoisesti porrashuonei-
ta käyttäen (kaikissa vuoteissa pelastuspatjat).

Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelmassa ei ole esitetty tilojen 
suojaamista automaattisella sammutuslaitteistolla. Pelastusviranomai-
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nen kehottaa toiminnanharjoittajia aloittamaan yhdessä kiinteistön 
omistajan kanssa suunnittelun tilojen suojaamiseksi sammutuslaitteis-
tolla. Suunnitelma tulee esittää poistumisturvallisuusselvityksen seu-
raavan päivityksen yhteydessä.

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat 
henkilökunnan toimintavalmius ja nopeasti aloitetut alkusammutus- ja 
pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumistur-
vallisuuden varmistamisessa. Toiminnanharjoittajien tulee huolehtia 
henkilökunnan toimintavalmiudesta riittävällä koulutuksella ja harjoitte-
lulla.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §
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Antti Järvenpää, palotarkastaja, puhelin: 09-31030324

antti.jarvenpaa(a)hel.fi
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