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182 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Yrjö ja Hanna Oy, Palvelutalo 
Hanna –koti, Tyynylaavantie 19, 00980 Helsinki

HEL 2015-011803 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 28.10.2015

Päätös

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain 
(379/2011) 19 § mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen. Poistumis-
turvallisuusselvitys ja sen perusteella annettava poistumisturvallisuu-
den arviointi koskevat Yrjö ja Hanna Oy:n kohdetta Palvelutalo Hanna -
koti osoitteessa Tyynylaavantie 19, 00980 Helsinki.

Pelastusviranomainen on arvioinut poistumisturvallisuutta määräaikai-
sen palotarkastuksen yhteydessä 3.11.2015
                      
Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja
määräaikaisella palotarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella 
poistumisturvallisuus täyttää pelastusviranomaisen arvion mukaan pe-
lastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden 
ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot sekä seu-
raavat erityisehdot:

1. Määräaikaisessa palotarkastuksessa 3.11.2015 (pöytäkirjan numero 
57500) havaitut puutteet korjataan. Määräaika: 3.2.2016.

2. Ryhmäkodin asukkaiden vuoteissa on pelastuslakanat tai -patjat 
käyttövalmiina. Henkilökunta on perehdytetty niiden käyttöön. Määräai-
ka: 3.2.2016.

3. Palveluasunnoissa asuville asukkaille tulee hankkia pelastuslakat tai 
-patjat tarpeen mukaan. Mikäli asukkaan toimintakyvyn arvioidaan ole-
van niin huono, että asukkaan pelastaminen onnistuisi vain henkilökun-
nan toimesta (esim. täysin liikuntakyvytön asukas), tulee asukkaan 
vuoteeseen hankkia pelastuslakana tai -patja.

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti. Päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Jos poistumisturvallisuusselvityk-
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sen tietoihin ei sitä päivitettäessä tehdä muutoksia, toiminnanharjoitta-
jan on ilmoitettava tästä kirjallisesti alueen pelastusviranomaiselle.

Päätöksen perustelut

Hanna -koti tarjoaa ryhmäkotimuotoista ympärivuorokautista hoivaa 
muistisairaille sekä palveluasumista ikäihmisille. Ryhmäkoti Merikukas-
sa on 16 asukasta ja palveluasunnoissa 38 asukasta. Asukkaiden toi-
mintakyky vaihtelee. Ryhmäkodin asukkaiden toimintakyky on alentu-
nut ja osa asukkaista ei kykene omatoimiseen pelastautumiseen lain-
kaan. Palveluasunnoissa asuvat asukkaat tilaavat Hanna -kodista tar-
vitsemansa palvelut ja osa asukkaista pärjää omatoimisesti ilman tuki-
palveluja. Henkilökuntaa on paikalla vähimmillään yksi yöhoitaja ryh-
mäkodissa. Hän tekee tarvittaessa käyntejä palvelutalon puolelle. Hen-
kilökunta ja palvelutalon asukkaat ovat saaneet paloturvallisuuskoulu-
tusta.  

Hanna -koti toimii v. 2000 valmistuneessa 7-kerroksisessa rakennuk-
sessa. Rakennuksen 1. kerroksessa sijaitsee toimistotiloja, keittiö ja 
ruokasali, kuntosali, kerhohuone sekä päiväkoti Hanna omissa tilois-
saan. Ryhmäkoti Merikukka sijaitsee rakennuksen 2. kerroksessa ja 
sen asuinhuoneet on palo-osastoitu osiin jaolla EI-15 luokkaan. Ryh-
mäkodista on kaksi erillistä porraskäytävää. Palveluasunnot sijaitsevat 
rakennuksen 3.-7.kerroksessa ja ne on palo-osastoitu EI30 ovin. 3. ja 
4. kerroksessa on kaksi poistumisreittiä portaiden kautta, 5.-7. kerrok-
sessa on vain yksi porraskäytävä. Kaikissa palveluasunnoissa on vara-
teinä toimivat parvekkeet.

Rakennuksen kellarikerroksessa sekä 1.- ja 2. kerroksessa on auto-
maattinen paloilmoitinjärjestelmä. 3.-7. kerroksen palveluasunnoissa on 
palovaroitinjärjestelmä. Koko rakennus on varustettu v. 2013 käyttöö-
notetulla vesisumusammutusjärjestelmällä. 

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.
Arvio perustuu
- automaattiseen sammutuslaitteistoon (sammuttaa palon tai rajoittaa 
paloa estäen olosuhteiden muuttumisen hengenvaarallisiksi ja antaa li-
säaikaa pelastamiseen)
- automaattiseen paloilmoittimeen ja palovaroitinjärjestelmään (mahdol-
listaa nopean palon paikantamisen ja henkilökunnan suorittamien pe-
lastustoimenpiteiden käynnistymisen)
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloit-
taa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:
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Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1

.


