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191 §
Poistumisturvallisuuden arviointi / Attendo Oy, Apollokoti, Apollon-
katu 5 B, 00100 Helsinki

HEL 2015-013594 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 9.12.2015

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) 19 § 
mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen. Poistumisturvallisuusselvi-
tys ja sen perusteella annettava poistumisturvallisuuden arviointi kos-
kevat Attendo Oy:n kohdetta Apollokoti osoitteessa Apollonkatu 5 B, 
00100 Helsinki.

Pelastusviranomainen on arvioinut poistumisturvallisuutta määräaikai-
sen palotarkastuksen yhteydessä 9.12.2015.
                                                                 
Toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen ja
määräaikaisella palotarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella 
poistumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pe-
lastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. 

Poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten 
mukaiseksi pelastusviranomainen antaa seuraavat korjausmääräykset:

Korjausmääräykset:

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden toteuttamis-
suunnitelma.
Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet ja aikataulu, joilla poistumis-
turvallisuus saatetaan vaatimusten mukaiselle tasolle 31.12.2018 men-
nessä.

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 31.3.2016

Huomautus:
Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei pelastusvi-
ranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen poistumisturvalli-
suutta vaatimusten mukaiseksi, tulee pelastusviranomaisen antaa pois-
tumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin voidaan määrätä myös 
pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten auto-
maattisen sammutuslaitteiston asentaminen.

Edellä mainitun korjausmääräyksen lisäksi ehtona riittävälle poistumis-
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turvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätök-
sen liitteenä olevat yleiset ehdot sekä seuraavat erityisehdot:

1. Omatoimiseen pelastautumiseen kykenemättömien asukkaiden vuo-
teissa tulee olla pelastuslakanat tai –patjat käyttövalmiina ja henkilö-
kunta tulee olla koulutettu niiden käyttöön. Määräaika: 31.3.2016 men-
nessä. 

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai 
toiminnan muuttuessa olennaisesti. Päivitetty selvitys on toimitettava 
pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Jos poistumisturvallisuusselvityk-
sen tietoihin ei sitä päivitettäessä tehdä muutoksia, toiminnanharjoitta-
jan on ilmoitettava tästä kirjallisesti alueen pelastusviranomaiselle.

Päätöksen perustelut

Apollokoti on ikäihmisille suunnattu ympärivuorokautinen hoivakoti, jo-
ka on erikoistunut muistisairaiden hoitoon. Ryhmäkodissa on tällä het-
kellä 15 asukasta, joista kaikkien toimintakyky on heikentynyt siinä 
määrin, etteivät he kykene omatoimiseen pelastautumiseen. Henkilö-
kuntaa on Apollokodissa vähimmillään yöaikaan yksi hoitaja. Henkilö-
kunta on saanut paloturvallisuuskoulutusta.

Apollokoti toimii v. 1928 valmistuneen kerrostalon 7. kerroksessa. Ti-
loista on mahdollista poistua kahden porraskäytävän kautta. Tilojen pa-
lo-osastoinnista ei saatu palotarkastuksella varmuutta. Asuinhuoneiden 
ovet ovat alkuperäiset eikä niissä ollut palo-osastointimerkintöjä. Myös-
kään rakennuspiirustuksista ei selviä tilojen palo-osastointi. Poistumis-
turvallisuutta on arvioitu sillä olettamuksella, että tilat ovat yhtä palo-
osastoa ja ettei asuinhuoneita ole palo-osastoitu omiksi palo-osastoik-
seen.

Tilat on varustettu palovaroitinjärjestelmällä, jonka keskus sijaitsee 
kansliassa. Hälytyksen paikannus tapahtuu keskuksen vieressä olevas-
ta pohjakuvasta. Tiloissa ei ole sähköistä poistumisreittien opastusjär-
jestelmää, vain jälkiheijastavat kyltit. Tilat on varustettu tavanomaisella 
alkusammutuskalustolla. 

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden pelastaminen sytty-
neestä palo-osastosta ei ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käy-
tettävissä olevan ajan puitteissa. Koska asuinhuoneita ei ole palo-osas-
toitu ja tilat ovat yhtä palo-osastoa, tulisi kaikkien asukkaiden olla eva-
kuoitu tiloista 2-3 minuutissa. Palon paikantaminen, alkusammutustoi-
menpiteet ja asukkaiden evakuoiminen tiloista ei pelastusviranomaisen 
arvion mukaan onnistu 2-3 minuutissa. Samassa rakennuksessa sijait-
sevan toisen hoitolaitoksen (Konkordiahemmet rakennuksen 3. kerrok-
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sessa) henkilökunnasta ei myöskään arvioida olevan apua riittävän no-
peasti, koska Apollokodin palohälytys ei välity Konkordiahemmetin hen-
kilökunnalle. 

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot
Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot.pdf
2 Toteuttamissuunnitelma-ohje.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toiminnanharjoittaja Hallintovalitus, tavallinen tiedok-

sianto
Liite 1
Liite 2

.


