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Lausunto

Helsingin kaupungin pelastuslaitos ei puolla esitettyä muutosta ilman li-
säselvitystä. 

Lausunnon perustelut

Vuosaaren voimalaitoksen vuotoaltaan kapasiteetin mitoittaminen vas-
taamaan varastoitavaa öljymäärää on lähtökohtaisesti hyvä asia ja hy-
vä parannus nykytilaan. Esitetty muutostapa kuitenkin aiheuttaa poik-
keavan riskin, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. 

Esitetyssä ratkaisussa on turvallisuusselvityksessä esitetty onnetto-
muusskenaario, jossa öljysäiliön tulipalosta vuotaa öljyä vallitilaan ja 
kuumentuva tai palava öljy kertyy tyhjien säiliöiden sisään.
 -Tällöin säiliön sisään voi kertyä räjähdysvaarallinen ilmaseos, joka voi 
aiheuttaa merkittävän räjähdysvaaran.
 -Säiliön sisälle kertyvää palokaasua ja savua ei voida hallita, mikäli 
säiliö on alhaalta avoin ja ylhäältä suljettu.
-Aikaisemmassa onnettomuusskenaariossa on ollut yksi palava säiliö, 
jonka sammuttaminen ja viereisten säiliöiden suojeleminen on ollut 
haastavaa olemassa olevalla kiinteällä varustelulla ja pelastuslaitoksen 
kalustolla. Uudessa skenaariossa on aina kolme yhtäaikaista säiliöpa-
loa, koska kaksi säiliötä ovat alhaalta avoimia ja niihin nousee vuotoal-
taan korkeuden verran palavaa öljyä.

Helen on esittänyt, että säiliöiden katolla on tuuletusputket, mutta nii-
den riittävyydestä estämään räjähdysvaarallisen ilmaseoksen kertymi-
nen ei ole esitetty laskelmaa. Samoin savunhallintaan niiden riittävyy-
destä ei ole esitystä. 

Helen on esittänyt, että säiliöihin jätetään vanhat vaahtosammutusyh-
teet. 

Öljysäiliöissä on tällä hetkellä vain kuivanousua vastaava sammutus-
putkisto, joka tarvitsee toimiakseen pelastuslaitokselta, sekä vaahto-
nesteen että pumppukaluston. Voimalaitos tai kohteeseen saapuva pe-
lastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö ei pysty käynnistämään säiliöpa-
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lotilanteessa sammutustoimia itsenäisesti. Öljysäiliöpaloissa mahdolli-
simman nopea sammuttamisen käynnistäminen edesauttaa parhaan 
lopputuloksen saavuttamista. Tämänhetkisellä järjestelyllä on mahdol-
lista, että sammuttamisen käynnistyminen alkaa jopa 30 minuutin vii-
veellä.  

Edellä esitettyjen perusteella, pelastusviranomainen ei voi puoltaa suo-
raan Helenin esitystä Tukesille polttoöljyn varastointimuutoksesta.

Mikäli Helen tekee muutoksia säiliövarastointiin, pelastusviranomainen 
esittää, että silloin noudatetaan uutta SFS3350 standardia, jolloin koko-
naisturvallisuudesta varmistutaan.

Mikäli kaksi säiliötä tyhjennetään ja yhden säiliön kapasiteettia rajoite-
taan, pelastusviranomainen esittää säiliön kapasiteetin rajaamista 545 
m3, eikä esitettyyn 1000 m3.  Tällöin nykyinen 600 m3 vuotoallas riit-
tää, eikä kahden tyhjän säiliön pohjia tarvitse vaarallisesti avata. Sa-
malla Vuosaaren voimalaitoksen tulee valmistella sammutusjätevesien 
talteenotto suunnitelma, jotta sammutuksessa käytetty jätevesi ja öljy 
eivät vuoda hallitsemattomasti vallitilasta ympäristöön. 

Mikäli kaksi säiliötä jätetään paikalleen ja käytettäväksi esimerkiksi 
poikkeusoloja varten, tulee niiden käyttöönotosta ja käytöstä laatia 
suunnitelma, jossa huolehditaan puutteellisen allastuksen riskistä ja 
sammutuskaluston riittävyydestä.

Asiaa on käsitelty Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen sisäisesti 
Vuosaaren voimalaitoksen ulkoisen pelastussuunnitelman laatineen ja 
Helenin turvallisuusasioihin perehtyneen palomestari Piia Mannisen se-
kä johtavan palotarkastajan Markus Latva-aho kesken sekä pyydetty 
tarkennuksia Helenin henkilöstöltä s-postitse ja puhelimitse.       
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